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 COMPARAISON DES PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES DE DEUX MURS 






Dans le contexte de lutte contre les changements climatiques, les technologies solaires 
thermiques ont un avenir prometteur notamment puisqu’elles contribuent à diminuer la 
consommation énergétique d’un bâtiment. Les collecteurs solaires perforés sont 
généralement utilisés pour préchauffer l’air extérieur destiné au chauffage des espaces ou à 
des procédés industriels. Il existe plusieurs types de collecteurs solaires perforés au sein 
desquels les mécanismes de transferts thermiques s’effectuent différemment.  
 
L’objectif principal de cette étude est de comparer les performances de deux collecteurs 
solaires perforés : l’un ayant une plaque perforée opaque (UTC) et l’autre une plaque 
perforée transparente (TTC). Un montage expérimental situé sur un bâtiment de la région de 
Montréal a permis d’étudier ces collecteurs en conditions réelles de fonctionnement, soumis 
à des conditions météorologiques variées durant une période d’une année.  
 
La comparaison des performances des deux collecteurs étudiés démontre que, malgré leur 
différence, ils offrent des rendements thermiques semblables. Ce rendement varie en fonction 
des conditions météorologiques et du débit d’aspiration fixé, et se situe généralement entre 
43 et 54%, sur une base mensuelle.  
 
Une étude statistique basée sur les données expérimentales obtenues a permis d’analyser 
l’influence du débit, du rayonnement solaire et du vent sur les performances des deux 
collecteurs. Les résultats confirment que le débit et le rayonnement solaire influencent les 
rendements des deux collecteurs. La vitesse du vent a aussi une influence, en particulier sur 
l’UTC dont l’absorbeur est directement soumis aux conditions météorologiques. Pour les 
deux collecteurs, la direction du vent n’apparait pas comme étant un paramètre important. 
 
Finalement, une étude spécifique visant à étudier la répartition des températures dans les 
plénums des collecteurs montre que pour des débits élevés, l’aspiration de l’air extérieur ne 
se fait pas de façon uniforme entrainant ainsi une stagnation de l’air chaud dans le bas des 
collecteurs. Les performances des collecteurs ne sont donc pas optimales pour d’importants 
débits d’aspiration.  
 
Finalement, d’un point de vue économique, en raison du faible coût de l’énergie au Québec, 
l’installation de ces collecteurs solaires ne permet pas des retours sur investissement dans une 
durée raisonnable.  
 




 EXPERIMENTAL COMPARISON OF THERMAL PERFORMANCES OF TWO 






Solar thermal technologies have great potential to reduce the energy consumption of 
buildings. Transpired solar collectors can preheat air for space heating or industrial 
processes. There are two principal technologies of transpired solar collectors, involving 
different heat transfer mechanisms. 
 
The main objective of this study is to give a performance comparison of two transpired solar 
collectors: one is an unglazed transpired collector (UTC), and the other one is a transparent 
transpired collector (TTC). An experimental set-up located in Montreal is used to study these 
collectors under real operating and various weather conditions during one year. 
 
The results show that, despite their different characteristics, they have similar thermal 
performances. Their efficiencies vary according to weather conditions and suction airflow, 
between 43 and 54%. 
 
A statistical study based on experimental data analyzes the influence of airflow rate, solar 
radiation and wind on the performance of both collectors. The results confirm that the airflow 
rate and the solar radiation are the most influent parameters. Wind speed also has an 
influence in particular on the UTC which the absorber is directly subject to weather 
conditions. For both collectors, wind direction is not a significant parameter. 
 
Finally, a study investigating the temperature inside the plenum collector’s shows that for 
high flow rates, suction is not uniform producing hot spots. The performances of the 
collectors are not optimal for high suction velocity. 
 
Finally, from an economic point of view, due to the low cost of energy in Quebec, the 
installation of these solar collectors does not give a reasonable payback time 
 
Key words: Transpired solar collectors, experimental study, statistical analysis, wind study 
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Les répercussions du réchauffement climatique sur l’environnement, l’économie et la société 
sont bien connues depuis 1990 (Watson et al., 1990) pourtant, « peu de signes laissent à 
penser que le changement d’orientation nécessaire des tendances énergétiques mondiales est 
amorcé » (International Energy Agency, 2011b, p. 3). En effet, comme présenté sur la Figure 
0.1, l’approvisionnement énergétique mondial ainsi que les émissions de dioxyde de carbone 
ne cessent d’augmenter. Entre 1990 et 2012, ils sont respectivement passés de 8 780 à 
13 371 Mtep et de 20 974 à 31 734 Mt de CO2, soit une augmentation supérieure à 50 % dans 
les deux cas (International Energy Agency, 2014b). En 2012, les énergies fossiles, en partie 
responsables des émissions de gaz à effet de serre, représentent encore 81,7 % du cocktail 
énergétique mondial. Et finalement, seulement 13,5 % de l’approvisionnement énergétique 
mondial provient de sources renouvelables (International Energy Agency, 2014c). 
 
 
Figure 0.1  Évolutions de l’approvisionnement total en énergie primaire en Mtep (gauche) et 
des émissions de CO2 (droite) selon le type d’énergie en Mt de CO2, depuis 1971  
Tirée de International Energy Agency (2014c, p. 6 et 44) 
 
Le Canada est un grand consommateur d’énergie ; il représentait à lui seul 2 % de la 
consommation énergétique mondiale en 2012, soit 251,85 Mtep, malgré qu’il ne soit 
constitué que de 0,5 % de la population mondiale (International Energy Agency, 2014c). 
Comme présenté sur la Figure 0.2, 17,2 % de son approvisionnement est d’origine 
renouvelable ce qui est supérieur à la moyenne mondiale (International Energy Agency, 
2014a). Malgré cela, le Canada est un important émetteur de gaz à effet de serre, 702 Mt de 
CO2 en 2011 soit 2 % des émissions mondiales, dont le quart est généré par la production 
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d’énergie à partir de combustibles fossiles issus notamment des sables bitumineux 
(Ressources naturelles Canada, 2013). 
 
 
Figure 0.2  Répartition de la consommation totale en énergie primaire pour le Canada  
selon le type de ressource en 2012 
  
La comparaison du Canada avec différents pays industrialisés, en termes de consommation 
énergétique et d’émissions de CO2 par habitant, présentée sur la Figure 0.3, confirme les 
affirmations précédentes (International Energy Agency, 2014c). 
 
 
Figure 0.3  Consommation énergétique et émissions de CO2 par habitant en 2012  
 
Au Québec, depuis 1985, la consommation finale d’énergie augmente annuellement 
d’environ 0,9 % (Ministère des Ressources naturelles du Québec, 2010). En 2012, celle-ci 
s’élevait à 42,5 Mtep ou 5,2 tep/habitant soit l’équivalent de 15,6 litres d’essence par jour et 
par personne pendant l’année complète, ce qui est inférieur de 28 % à la moyenne canadienne 
(Statistique Canada, 2014b). L’évolution et la répartition de la consommation québécoise 








































Figure 0.4  Évolution de la consommation des différentes formes d'énergies  
au Québec entre 1978 et 2011  
Tirée de Gouvernement du Québec (2014, p. 6) 
 
L’électricité représente 40 % de la consommation énergétique des Québécois. Ceux-ci sont 
d’ailleurs les deuxièmes plus grands consommateurs d’électricité au monde après l’Islande. 
Cela s’explique notamment par le chauffage électrique répandu dans le secteur résidentiel, la 
présence d’industries énergivores et les faibles tarifs de l’électricité. Le Québec possède aussi 
la particularité d’avoir une production électrique presque entièrement renouvelable 
puisqu’elle provient à 99,4 % de l’hydraulique et de l’éolien (Statistique Canada, 2014a).  
 
Comme présenté sur la Figure 0.5, en 2011, le secteur industriel représente environ 37 % de 
la consommation totale d’énergie de la province en raison surtout des industries des pâtes et 
papiers et celles de la fonte et de l’affinage (comprenant les alumineries). Le secteur des 
transports consomme 29 % de l’énergie et est le principal émetteur de gaz à effet de serre 
(42,5 %) au Québec en raison de l’utilisation massive du pétrole. Le secteur résidentiel et le 
secteur commercial et institutionnel représentent, respectivement, 15 % et 19 % de la 
consommation énergétique au Québec en 2011 (Gouvernement du Québec, 2014).  
 
Actuellement en pleine réflexion sur sa future politique énergétique, le gouvernement du 
Québec souhaite réduire, d’ici 2020, de 25 % les émissions de gaz à effet de serre par rapport 
à leurs niveaux de 2010 et favoriser l’efficacité énergétique. Pour cela, il souhaite, 
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notamment, diminuer l’utilisation des énergies fossiles dans les bâtiments en misant sur les 
énergies renouvelables déjà en place, mais aussi en contribuant au développement d’énergies 
renouvelables émergentes (Gouvernement du Québec, 2013). Le développement de l’énergie 
solaire semble être l’une des solutions envisageables pour contribuer à l’atteinte de ces 
objectifs.   
 
 
Figure 0.5  Consommation d'énergie par secteur et par forme  
d'énergie au Québec en 2011 
Tirée de Gouvernement du Québec (2014, p. 5) 
 
À l’échelle mondiale, la généralisation de l’énergie solaire permettrait à la fois de réduire les 
émissions de gaz à effet de serre qui menacent un changement climatique irréversible pour la 
planète, mais également de satisfaire la demande énergétique mondiale. En effet, le soleil est 
une source d’énergie inépuisable, disponible sur toute la surface du globe et présente en 
quantité énorme comparée à nos besoins énergétiques. Chaque année, le soleil offre une 
quantité d’énergie d’environ 885 millions TWh à la surface de la Terre (International Energy 
Agency, 2011a), ce qui représente 6 200 fois la quantité d’énergie mondiale totale 
consommée en 2008, et 4 200 fois, celle qui devrait être consommée en 2035 d’après les 
estimations des scénarios présentés par l’Agence Internationale de l’Énergie (International 
Energy Agency, 2012).  
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Les technologies en énergie solaire peuvent être divisées en deux principales catégories :  
• le solaire photovoltaïque qui convertit l’énergie solaire en énergie électrique à l’aide 
de technologies cristallines, de technologies de couches minces, de concentrateurs 
photovoltaïques, de cellules organiques, etc. ; 
• le solaire thermique qui génère de la chaleur à partir de l’énergie reçue du soleil à 
l’aide de capteurs plans, de tubes sous vide, de capteurs avec concentrateurs, etc. 
Cette étude porte sur l’utilisation de collecteurs solaires perforés aérauliques qui entrent dans 
la catégorie des technologies solaires thermiques. 
 
Au Québec, le secteur commercial et institutionnel consacre 36,5 % de sa consommation 
d’énergie totale au chauffage des locaux. Celui-ci se fait essentiellement à partir du gaz 
naturel (81,9 %) et à l’aide de l’énergie électrique (9,1 %). Dans ces circonstances, 
l’utilisation d’énergie solaire thermique offrirait la possibilité de diminuer les émissions de 
gaz à effet de serre (GES) dans le secteur commercial et institutionnel. Le même constat est 
observé à l’échelle du Canada. 
 
Les collecteurs solaires perforés offrent de grandes possibilités quant au préchauffage de l’air 
notamment pour de grands bâtiments industriels, commerciaux ou institutionnels. La 
première génération de collecteurs solaires perforés est composée d’une plaque perforée en 
revêtement métallique mieux connue sous le nom de « unglazed transpired collector » ou 
simplement « UTC » (Matrix Energy, 2014; SolarWall, 2013). Un UTC est typiquement 
installé à quelques centimètres de la surface d’un mur extérieur idéalement exposé au sud. La 
cavité entre la plaque perforée et le mur du bâtiment est nommée le plénum. Un ventilateur, 
placé dans la partie supérieure du collecteur solaire, engendre une dépression qui permet 
l’aspiration de l’air extérieur à travers les perforations jusqu’à l’intérieur du bâtiment. 
Comme illustré sur la Figure 0.6, une grande partie du rayonnement solaire incident est 
absorbée par la plaque perforée métallique et la chaleur est transmise à l’air par convection 




Figure 0.6  Schéma d'un UTC 
Tirée de Ressources naturelles Canada (2004, p. 8) 
 
Une nouvelle génération de collecteurs solaires perforés a fait son apparition vers la fin des 
années 2000. Ils sont composés d’une plaque perforée en polycarbonate. Ces collecteurs 
appelés « transparent transpired collector » ou « TTC » ont été développés par l’entreprise 
québécoise Enerconcept (Enerconcept, 2013). Le principe de fonctionnement est similaire à 
celui d’un UTC. Cependant, dans ce cas, puisque la plaque est semi-transparente, une partie 
du rayonnement solaire est transmis au mur extérieur sur lequel est installé le collecteur 
solaire. Le préchauffage de l’air extérieur se fait donc en grande partie par convection avec le 
mur absorbeur comme illustré sur la Figure 0.7. 
 
Actuellement, de nombreux UTC et TTC ont été installés à travers le monde. Pour optimiser 
le rendement de ces collecteurs, ils sont installés de telle sorte à maximiser l’irradiation 
solaire incidente qui est la source d’énergie. Ainsi, ils sont installés, idéalement, sur un mur 




Figure 0.7  Schéma d'un TTC 
Tirée de Badache (2013, p. 31) 
 
Mais lequel du TTC et de l’UTC est le plus performant ? Est-ce que leurs comportements 
sont identiques face aux diverses variables environnementales et opératoires ? Et qu’en est-il 
de l’influence du vent sur ces collecteurs solaires perforés ? Est-ce que leur rendement 
thermique est affecté par la variation de la vitesse et de la direction du vent ? Et en quelle 
proportion ?  
 
Le sujet de ce mémoire vise à répondre à l’ensemble de ces questions à l’aide d’une étude 
expérimentale effectuée sur un banc d’essai, composé d’un UTC et d’un TTC, en conditions 
réelles d’utilisation, soumis aux mêmes conditions climatiques et situé sur la surface 
extérieure d’un bâtiment de la région de Montréal. L’objectif est de comparer les 
performances des deux collecteurs solaires perforés (UTC et TTC) lorsqu’ils sont soumis à 
des conditions identiques, de quantifier expérimentalement l’influence de la vitesse et de la 
direction du vent sur le rendement thermique de ces deux collecteurs et enfin d’étudier la 
répartition des températures dans les plénums. La comparaison de ces deux collecteurs 
permettra d’établir lequel des deux collecteurs est le plus performant et dans quelles 
conditions, et ainsi d’énoncer des recommandations pour des installations futures.  
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Ce mémoire contient dans un premier temps une revue critique de la littérature. Celle-ci offre 
une meilleure compréhension du principe de fonctionnement des collecteurs solaires perforés 
opaque et transparent, des caractéristiques du vent et de l’interaction entre le vent et ces types 
de collecteur solaire. Un second chapitre décrit le montage expérimental employé dans cette 
étude notamment les caractéristiques des collecteurs solaires perforés et des capteurs utilisés. 
Ensuite, le troisième chapitre est destiné aux résultats obtenus à la suite de cette étude 
expérimentale. On y retrouve des résultats généraux qui visent à comparer les performances 
des deux collecteurs solaires perforés étudiés en conditions extérieures, des résultats 
spécifiques au vent et à son influence sur ces collecteurs, mais aussi une section dédiée à la 
répartition de la température de l’air dans le plénum de ceux-ci. Puis, à la fin de ce chapitre, 
une brève analyse économique est présentée. Finalement, le quatrième et dernier chapitre 
présente un modèle prédictif développé afin de déterminer à partir de diverses conditions 
lequel des deux collecteurs est à privilégier. Pour finir, une conclusion présente une synthèse 
de ce travail ainsi que des recommandations pour d’éventuelles études futures.  
 




Avant d’être en mesure de répondre à la problématique de ce sujet de recherche, il est 
nécessaire de bien comprendre et connaître les paramètres influençant la performance 
énergétique des deux technologies de collecteurs solaires perforés étudiés : les UTC et les 
TTC.  
 
Ainsi, la première partie de ce chapitre présente les différentes études portant sur ce sujet, 
confronte les résultats obtenus dans ces différentes études et compare les deux technologies. 
Au moment de l’écriture du présent document, peu de recherches scientifiques ont été 
effectuées sur la technologie des TTC. La seconde partie de ce chapitre présente les 
phénomènes caractérisant le vent en milieu urbain et permet ainsi de mieux appréhender les 
effets possibles sur un collecteur solaire perforé. Enfin, la dernière section de cette revue 
bibliographique est consacrée aux études scientifiques antérieures s’étant intéressées à 
l’impact du vent sur la performance des collecteurs solaires perforés. Seules des études sur 
les UTC ont pu été répertoriées lors de la rédaction de ce document. 
 
1.1 Évolution du rendement thermique d’un UTC et d’un TTC en fonction de 
divers paramètres 
Les collecteurs solaires perforés opaques (UTC) ou transparents (TTC) sont communément 
utilisés pour des applications de préchauffage de l’air. Cet air extérieur réchauffé peut être 
utilisé à des fins de chauffage des locaux d’un bâtiment, mais aussi pour des procédés 
industriels tels que le séchage de denrées alimentaires (RETScreen international, 2011). 
Généralement, dans le cas du chauffage des espaces, ces collecteurs sont opérés à moyen ou 
haut débit tandis que pour des procédés industriels, ils sont opérés à faibles débits pour 
permettre une importante hausse de température entre l’entrée et la sortie du collecteur 
(International Energy Agency, 1999). 
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Le rendement thermique d’un collecteur solaire perforé se définit comme le ratio entre 
l’énergie utile délivrée par le collecteur solaire et l’énergie solaire reçue sur sa surface, par 
unité de temps. Ce rendement thermique ne tient pas compte de l’énergie nécessaire à la 
conception du prototype. La chaleur utile peut être estimée avec la température et le débit de 
l’air à la sortie du collecteur (Augustus Leon et Kumar, 2007). Ainsi, le rendement thermique 





= ሶ݉ ܥ௣( ௢ܶ௨௧ − ௔ܶ௠௕)ܩ்ܣ௖  (1.1)
 
Comme présenté dans la thèse de Badache (2013), le rendement thermique des UTC et des 
TTC est affecté par de nombreux paramètres opératoires, géométriques, thermophysiques et 
optiques.  
 
Les paramètres opératoires correspondent notamment au débit d’aspiration de l’air ( ሶ݉ ), au 
rayonnement solaire incident	(ܩ்), à la température ambiante	( ௔ܶ௠௕) et, à la vitesse et à la 
direction du vent ( ௩ܸ௘௡௧	et	ߠ௩௘௡௧). Les paramètres géométriques sont par exemple la porosité 
de la plaque perforée (σ), la profondeur du plénum (pplénum), l’épaisseur de la plaque perforée 
(eplaque), la hauteur du collecteur solaire (h) et l’agencement des perforations (en quinconce 
ou aligné). Les paramètres optiques diffèrent entre le TTC et l’UTC et sont définis entre 
autres par les coefficients d’absorption spectrale (ߙ௎்஼	et	ߙ்்஼), les émissivités thermiques 
spectrales (ߝ௎்஼	et	ߝ்்஼), la transmittance spectrale (߬௎்஼	et	்்߬஼) et la réflexion spectrale 
(ߩ௎்஼	et	ߩ்்஼). Les paramètres thermophysiques sont essentiellement la conductivité 
thermique et la capacité calorifique de la plaque, dans le cas de l’UTC, et du mur absorbeur, 
dans le cas du TTC.  
 
Les paragraphes suivants présentent l’influence des paramètres jugés les plus pertinents sur le 
rendement thermique des collecteurs solaires perforés opaques et transparents.  
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1.1.1 Débit d’aspiration 
Le débit d’aspiration est le seul paramètre opératoire qui puisse être contrôlé par l’utilisateur 
et c’est l’un des paramètres qui a le plus d’influence sur le rendement d’un UTC (Badache, 
2013). Des résultats de diverses études numériques, théoriques et expérimentales ont établi 
que, l’augmentation du débit d’aspiration favorise le transfert de chaleur de la plaque 
perforée vers l’air et augmente ainsi le rendement d’un UTC (Augustus Leon et Kumar, 
2007; Badache et al., 2013; Dymond et Kutscher, 1997; Gawlik, Christensen et Kutscher, 
2005; Kutscher, 1992; Kutscher, Christensen et Barker, 1993). L’interaction existant entre le 
débit d’aspiration et le rendement du collecteur n’est pas linéaire. En effet, pour de faibles 
débits d’aspiration (entre 0,009 m³/(s×m²) et 0,014 m³/(s×m²)), l’augmentation du rendement 
est très importante (environ 22 %) puis, au-delà de 0,014 m³/(s×m²), elle devient plus faible 
(environ 7 %). De plus, des rendements quasiment constants sont obtenus pour des débits 
d’aspiration supérieurs à 0,05 m³/(s×m²) (Augustus Leon et Kumar, 2007; Gao, Bai et Wu, 
2013; Kutscher, 1992; Kutscher, Christensen et Barker, 1993). 
 
Dans le cas des collecteurs perforés transparents (TTC), le débit d’aspiration de l’air est le 
facteur qui a, de loin, la plus grande influence sur le rendement et similairement à l’UTC, 
l’augmentation du débit accroit fortement le rendement d’un TTC. Ainsi, lorsque le débit 
d’aspiration augmente de 0,012 m³/(s×m²) à 0,034 m³/(s×m²), le rendement augmente de 
57,8 % à 87,6 % (Badache, 2013).  
 
1.1.2 Rayonnement solaire incident 
Selon plusieurs études, le rendement d’un UTC n’est pas significativement influencé par la 
variation du rayonnement solaire incident (Augustus Leon et Kumar, 2007; Kutscher, 
Christensen et Barker, 1991). L’étude expérimentale menée par Badache et al. (2013) montre 
une diminution du rendement de 3,5 à 5 % pour une augmentation du rayonnement solaire 
incident de 300 à 600 W/m2. Cette diminution est plus prononcée lorsque le débit 
d’aspiration de l’air est faible puisque, dans ce cas, la température de la plaque perforée 
augmente et les pertes radiatives deviennent ainsi plus importantes. 
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Des observations similaires ont été obtenues pour des TTC notamment dans l’étude 
expérimentale menée par Badache et al. (2013). Ainsi, une augmentation du rayonnement 
solaire incident de 300 à 600 W/m2 engendre une diminution du rendement d’un TTC 
d’environ 3 %.   
 
1.1.3 Géométrie des perforations : diamètre et pas 
La porosité de la plaque d’un collecteur solaire perforé est caractérisée par le pas et le 
diamètre des perforations, telle que présentée à l’équation (1.2) (Arulanandam, 1995). Elle 
est, généralement, comprise entre 0,5 % et 2 % (Dymond et Kutscher, 1997).  
 
 ߪ = ߨܦ
ଶ
4ܲଶ  (1.2) 
 
L’effet de la porosité sur le rendement d’un UTC est insignifiant puisqu’une augmentation de 
celle-ci de 42 % n’engendre qu’une diminution de 2 % du rendement d’un UTC (Augustus 
Leon et Kumar, 2007).  
 
Dans le cas des UTC, le rendement est quasiment insensible à la variation du diamètre des 
perforations (Badache, 2013) et l’augmentation du pas entre les perforations n’engendre, 
quant à elle, qu’une très légère diminution du rendement (Kutscher, 1992; 1994). Cependant, 
l’étude d’Augustus Leon et Kumar (2007) sur les UTC montre que pour des applications 
opérant à faibles débits et nécessitant d'importantes hausses de température, il est préférable 
d’opter pour une combinaison de faibles diamètres des perforations et faibles pas entre 
celles-ci. En effet, cela permet de maximiser le transfert thermique entre la plaque et l’air et 
de limiter les zones chaudes qui augmentent les pertes radiatives vers l’extérieur.  
 
Pour le TTC, un constat semblable a été obtenu et la variation de ces paramètres ne semble 
avoir qu’un impact négligeable sur le rendement. En effet, les résultats de l’étude menée par 
Badache et al. (2013) montrent qu’une augmentation du pas de 10 à 20 mm et du diamètre 
des perforations de 1 à 2 mm n’engendre qu’une diminution de l’ordre de 3 % du rendement 
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d’un TTC. Cette observation suggère donc que dans le cas des TTC, le transfert thermique a 
lieu majoritairement avec le mur absorbeur et que les caractéristiques de la plaque n’ont que 
très peu d’influence.  
 
1.1.4 Profondeur du plénum 
La profondeur du plénum (pplénum), généralement comprise entre 10 et 30 cm (Kutscher, 
1994), n’a qu’une faible influence sur le rendement d’un UTC et d’un TTC. En effet, 
Badache (2013) et Biona et al. (2002) ont observé une augmentation du rendement d’un UTC 
inférieure à 4 % lorsque la profondeur du plénum augmente de 5 cm à 15 cm. De plus, 
Badache (2013) a constaté une diminution du rendement d’un TTC de seulement 2 % pour la 
même variation des dimensions du plénum. 
 
1.1.5 Conductivité thermique de la plaque d’un UTC 
La variation de la conductivité thermique de la plaque d’un UTC, ks, n’a que peu d’impact 
sur le rendement de ces collecteurs. En effet, Arulanandam, Hollands et Brundrett (1999) ont 
établi, à l’aide d’une étude de simulation numérique (CFD), que pour des faibles porosités et 
débits d’aspiration, une augmentation de ks de 0,196 W/(m×K) à 15,121 W/(m×K) ne 
diminue le rendement que de 5 %. Par la suite, Gawlik, Christensen et Kutscher (2005) ont 
généralisé ce constat pour plusieurs diamètres et pas de perforations. Ainsi, l’utilisation de 
matériaux à faible conductivité, qui ont pour certains un faible coût, permet tout de même 
d’obtenir de bons rendements.  
 
1.1.6 Absorptivité et émissivité de la plaque d’un UTC 
Pour des débits d’aspiration compris entre 0,02 et 0,03 m³/(s×m²), une diminution de 
l’absorptivité de 0,95 à 0,50 et une augmentation de l’émissivité de 0,25 à 0,85 entraine, 
respectivement, une chute du rendement d’un UTC de 35 % et 12,5 %. L’absorptivité a donc 
un plus grand impact sur le rendement notamment parce qu’elle influence directement la 
quantité d’énergie absorbée par la plaque. L’émissivité affecte quant à elle les pertes 
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radiatives du collecteur et son influence est donc d’autant plus importante pour des 
applications nécessitant de hautes températures de sortie (Pesaran et Wipke, 1994).  
 
1.2 Interaction entre le vent et les collecteurs solaires perforés 
Pour déterminer les effets du vent sur la performance d’un collecteur solaire perforé, il est 
important de comprendre la configuration de l’écoulement d’air dans un milieu urbain. Celui-
ci dépend de plusieurs facteurs, dont le profil de la couche limite atmosphérique, la géométrie 
du bâtiment étudié, la direction du vent et l’intensité de la turbulence.  
 
1.2.1 Écoulement d’air en zone urbaine 
Dans ce projet de recherche, le vent est analysé dans un milieu urbain et dans la sous-couche 
rugueuse, puisque cela correspond aux zones dans lesquelles sont installés des collecteurs 
solaires perforés. Comme évoqué précédemment, au sein de la sous-couche rugueuse, les 
obstacles tels que les bâtiments ont une forte influence sur les variations de la vitesse et de la 
direction du vent. Une attention particulière est donc portée à l’influence des bâtiments sur 
les lignes de courant de l’écoulement d’air.  
 
Des études en soufflerie ainsi que des études de terrain ont permis d’établir que l’écoulement 
à proximité d’un obstacle est fortement perturbé aux abords de celui-ci. Comme présenté sur 
la Figure 1.1, les lignes de courant sont déviées par l’obstacle et il se crée des zones de 
recirculation et de stagnation de l’air au niveau du toit.  
 
 
Figure 1.1  Écoulement bidimensionnel typique d’un écoulement  
d’air normal à la surface d’un bâtiment 
Tirée de World Meteorological Organization (2008, p. 579) 
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Dans la Figure 1.1, la zone A correspond à l’écoulement d’air non perturbé. Dans la zone B, 
l’écoulement commence à dévier et en C se situe une zone de recirculation de l’air, enfin la 
zone D correspond au retour de l’écoulement vers son aspect initial. La zone entourée par un 
trait pointillé représente l’espace au sein duquel l’écoulement d’air a été perturbé par le 
bâtiment.  
 
Le vent génère une distribution de pression sur un bâtiment qui dépend notamment de la 
direction et de la vitesse du vent, de la densité de l’air, de l’orientation de la surface et des 
conditions environnantes. Généralement, les pressions dues au vent sont positives lorsque le 
vent fait face et négatives lorsque le vent provient de derrière. Cependant, l’angle que fait le 
vent avec la surface qu’il frappe peut générer des pressions positives et négatives sur une 
même surface (ASHRAE, 2009). Selon ASHRAE, la pression locale peut être jusqu’à 
trois fois celle existant au niveau du toit. Ainsi pour une vitesse de vent de 5 m/s, la pression 
est de 15 Pa pour des conditions atmosphériques standards ce qui peut entrainer une pression 
négative sur le bâtiment jusqu’à -45 Pa. 
 
Il est complexe d’évaluer la vitesse du vent à proximité d’une surface verticale comme un 
mur extérieur en raison notamment des zones de recirculation et de la turbulence de 
l’écoulement d’air.  Cependant, selon RETScreen international (2011), la vitesse du vent à la 
surface d’un mur vertical (ou d’un collecteur solaire perforé) représente environ 35 % de 
celle dans la zone non perturbée. De plus, Vasan (2012) a établi, à l’aide d’études en 
soufflerie, que la vitesse du vent atteignant la surface d’un UTC est en moyenne 20 % plus 
importante lorsqu’il y a des bâtiments environnants puisque cela engendre des turbulences et 
des accélérations de l’écoulement d’air. De plus, la répartition de la vitesse du vent à la 
surface de l’UTC n’est jamais uniforme ce qui suppose que l’aspiration de l’air ne se fait pas 
non plus uniformément. Des résultats semblables seraient probablement obtenus pour un 
collecteur TTC en raison d’une géométrie sensiblement similaire à celle de l’UTC.  
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1.2.2 Influence du vent sur les performances d’un UTC 
Au moment de la rédaction de ce document, aucune étude portant sur les collecteurs perforés 
transparents (TTC) ne prenait en considération la vitesse et la direction du vent. La section 
suivante présente donc uniquement les résultats d’études scientifiques obtenus pour des 
collecteurs perforés opaques (UTC).  
 
En condition réelle d’utilisation, la plaque perforée d’un UTC est soumise à deux 
mécanismes opposés ; d’une part, le vent engendre des pertes thermiques puisqu’il a 
tendance à décrocher la couche limite thermique présente à la surface de la plaque perforée ; 
d’autre part, cette même couche limite est aspirée à travers les perforations en raison de la 
dépression créée par le ventilateur. Le vent est un phénomène complexe et aléatoire et, les 
résultats des études s’intéressant à l’influence de ce phénomène sur la performance des UTC 
divergent.  
 
Selon certaines études, la vitesse et la direction du vent n’a pas d’influence sur les 
performances d’un collecteur solaire perforé puisque la dépression créée par le ventilateur est 
suffisante pour aspirer entièrement la couche limite de l’écoulement à travers la plaque 
perforée même si cette couche limite est perturbée par le vent (Gao et Fang, 2011; Kutscher, 
1992). Ainsi, selon une étude expérimentale réalisée en extérieur et menée par Gao, Bai et 
Fang (2011), le rendement d’un collecteur solaire perforé n’est pas influencé 
significativement par la variation de la vitesse du vent. En effet, celui-ci reste stable lorsque 
la vitesse du vent varie de 0 à 5,7 m/s durant deux séries de données de quinze minutes, pour 
des débits d’aspiration de 0,028 et 0,065 m³/(s×m²). Dans cette étude, la direction du vent n’a 
été analysée.  
 
Selon les recherches de Kutscher, Christensen et Barker (1993), les pertes convectives avec 
l’extérieur sont négligeables pour des débits d’aspiration typiquement utilisés pour opérer des 
UTC. Cependant, pour de faibles débits d’aspiration, une chute du rendement d’environ 10 % 
peut être observée lorsque la vitesse du vent atteint 5 m/s (Kutscher, Christensen et Barker, 
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1993). En effet, l’augmentation de la vitesse du vent a tendance à engendrer une diminution 
de la température de la surface de la plaque perforée, ce qui a pour effet de diminuer 
l’efficacité du collecteur solaire (Deans et Weerakoo, 2008). Aucune analyse concernant 
l’influence de la direction du vent n’a été faite dans ces études. 
 
En plus de cela, une étude numérique de Gunnewiek, Brundrett et Hollands (1996) a mis en 
évidence le fait qu’occasionnellement l’air sort par les perforations du haut du collecteur 
solaire plutôt que de rentrer dans celles-ci en raison de l’effet combiné de la poussée 
d’Archimède et du vent. C’est pour cette raison que, pour contrer ce phénomène, il est 
recommandé de maintenir une chute de pression d’au moins 25 Pa (Barker et 
Kiatreungwattana, 2011; Kutscher, Christensen et Barker, 1993), de privilégier des 
collecteurs solaires de petites dimensions ayant de faibles porosités et opérant à des vitesses 
de succion élevées (Barker et Kiatreungwattana, 2011).  
 
Une étude expérimentale menée, en conditions extérieures, par Cordeau et Barrington (2011) 
démontre également le fort impact du vent sur le rendement d’un UTC. En effet, selon leurs 
conclusions, lorsque la vitesse du vent augmente de 1 m/s, le rendement d’un UTC diminue 
de 6 %, et ce indépendamment de la direction du vent. Le rendement trouvé est en moyenne 
de 65 % pour des vitesses de vent inférieures à 2 m/s et d’environ 25 % pour des vitesses 
excédant 7 m/s. Ces résultats sont valides dans le cas de journées ensoleillées et pour un UTC 
opéré avec de faibles vitesses d’aspiration (0,016 m³/(s×m2)). Ces résultats sont cohérents 
avec ceux trouvés précédemment par Frank, Budig et Vajen (2006), qui concluent que pour 
des débits d’aspiration faibles de l’ordre de 0,028 m3/(s×m2), lorsque la vitesse du vent est de 
5 m/s, les pertes convectives dues aux vents deviennent aussi importantes que les pertes 
radiatives avec l’environnement extérieur. 
 
D’autres études réalisées en soufflerie et en grandeur nature confirment ces résultats et 
concluent que, quelle que soit la direction du vent, pour des débits d’aspiration compris entre 
0,012 et 0,035 m³/(s×m2), une augmentation de la vitesse du vent de 1 m/s à 3 m/s engendre 
une diminution du rendement d’un UTC d’environ 20 % (Bambara, 2012; Vasan et 
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Stathopoulos, 2014). Ces conclusions sont en adéquation avec une précédente étude menée 
par Maurer (2004) et dont la gamme de vitesse de vent testée s’étalait jusqu’à 6 m/s.  
 
Néanmoins, ces résultats ont été obtenus pour des vitesses d’aspiration faibles et inférieures à 
celles recommandées dans l’étude numérique menée par Gunnewiek, Hollands et Brundrett 
(2002). En effet, selon ces auteurs, les effets du vent ne peuvent être contrés que lorsqu’un 
UTC est opéré à des débits d’aspiration supérieurs à 0,026 m³/(s×m2) pour des vents venant 
face au collecteur et à 0,039 m³/(s×m2) pour un vent incident à 45° par rapport à la surface du 
collecteur.  
 
Finalement, bien que plusieurs études affirment que la direction du vent n’a pas d’influence 
sur le rendement et l’efficacité d’un collecteur solaire perforé, certaines études démontrent le 
contraire. Ainsi, selon l’étude expérimentale réalisée par Meier (2000), la direction de vent 
joue un rôle et les meilleurs rendements sont obtenus lorsque le vent provient de la direction 
opposée à la surface des collecteurs puisque cela crée une zone de recirculation de l’air 
favorisant les échanges thermiques. Inversement, la direction la plus néfaste pour le 
rendement semble être celle à 45° par rapport à la surface du collecteur. En effet, d’après les 
résultats expérimentaux obtenus en soufflerie par Vasan et Stathopoulos (2014), cette 
direction du vent aurait tendance à augmenter la vitesse du vent au niveau de la surface du 
collecteur solaire et ainsi d’augmenter les pertes thermiques par convection. Les résultats ont 
montré que, pour cette direction, la vitesse du vent à la surface d’un collecteur peut être 
jusqu'à 50 % supérieure à celle mesurée sur le toit du bâtiment. Par contre, pour une direction 
du vent parallèle ou perpendiculaire à la surface du collecteur, la vitesse mesurée à la surface 
du collecteur est inférieure à celle mesurée sur le toit. 
 
 CHAPITRE 2 
 
 
DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT DU DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL 
2.1 Dispositif expérimental 
Le montage expérimental utilisé dans cette étude est situé au Centre des Technologies du Gaz 
Naturel (CTGN) à Boucherville (45° 33’ N, 73° 23’ O). Il est constitué de quatre collecteurs 
solaires perforés à air installés sur le mur extérieur orienté sud-ouest et ayant chacun une 
superficie de 18,4 m2 (hauteur : 4 m et longueur : 4,6 m). La hauteur entre le sol et la partie 
inférieure des collecteurs est de 2,6 m. La profondeur du plénum, correspondant à la distance 
entre le mur extérieur et la plaque perforée, est de 15 cm. Comme illustré sur la Figure 2.1, 
les trois collecteurs de gauche sont des TTC tandis que le collecteur de droite est un UTC.  
 
 
Figure 2.1  Photographie des collecteurs solaires perforés à air présents au CTGN 
 
Les TTC sont installés sur trois revêtements extérieurs différents : un revêtement de briques, 
un revêtement métallique peint en noir non sélectif et un revêtement métallique peint en 
blanc. L’UTC est quant à lui installé sur le revêtement original du bâtiment. Dans le cadre de 
cette étude, seul le TTC installé sur le revêtement noir et l’UTC sont étudiés. En effet, une 
précédente étude réalisée sur ce même montage expérimental a établi que ce sont ces deux 
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collecteurs solaires perforés qui offrent les meilleures efficacités en raison de leur potentiel 
d’absorption du rayonnement solaire incident (Bussières, 2012).  
 
2.1.1 Caractéristiques du TTC étudié 
Le collecteur solaire perforé transparent est constitué d’une plaque de polycarbonate traité 
aux ultraviolets dont les caractéristiques optiques sont présentées dans le Tableau 2.1 
(Badache, 2013). Étant donné que le rayonnement solaire traverse la plaque perforée, les 
caractéristiques optiques du revêtement du mur absorbeur sur lequel est installé le TTC sont 
également importantes. Ainsi, le revêtement noir du mur absorbeur étudié dans ce travail a 
une absorptivité solaire totale de 95 % et une émissivité hémisphérique de 88 %.  
 
Tableau 2.1  Caractéristiques optiques de la plaque  
perforée du TTC  
Absorptivité solaire totale du polycarbonate 0,02 
Réflectivité solaire totale du polycarbonate 0,08 
Transmissivité solaire totale du polycarbonate 0,90 
 
La plaque vitrée composant le TTC a une épaisseur de 2,8 mm et est composée de multiples 
perforations circulaires. Celles-ci ont un diamètre de 2 mm et le pas entre ces perforations est 
de 16 mm, cela correspond donc à une porosité d’environ 1,2 %. L’arrangement des 
perforations est une configuration carrée. L’ensemble des dimensions géométriques 
pertinentes est détaillé à la Figure 2.2. 
 
Le TTC étudié a précédemment été doté de fentes dans la partie basse du collecteur, comme 
présentées sur la Figure 2.3. Étant donné que celles-ci ne sont pas incluses dans la conception 
initiale de ce type de collecteur, celles-ci ont été bouchées durant la grande majorité des tests 




Figure 2.2  Caractéristiques géométriques  
du TTC étudié 
 
 
Figure 2.3  Photographie des fentes dans  
le bas du collecteur TTC 
 
2.1.2 Caractéristiques de l’UTC étudié 
Le collecteur solaire perforé opaque est constitué d’une plaque métallique en acier galvanisé 
peinte en couleur noire dont les caractéristiques optiques sont présentées dans le Tableau 2.2. 
Le mur extérieur sur lequel est installé ce collecteur est une tôle d’acier galvanisé de couleur 
blanchâtre ayant une absorptivité totale et une émissivité totale, respectivement, d’environ 
0,45 et 0,55. Malgré le fait que le rayonnement solaire ne traverse pas la plaque métallique de 
l’UTC, la différence de températures entre celle-ci et le mur extérieur engendre tout de même 
des transferts thermiques convectifs et radiatifs.  
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Tableau 2.2  Caractéristiques optiques de la plaque perforée  
de l’UTC 
Absorptivité solaire totale de l’acier galvanisé peint en noir 0,95 
Réflectivité solaire totale de l’acier galvanisé peint en noir 0,05 
 
La plaque de l’UTC a une épaisseur de 0,7 mm et est ondulée, selon le profil présenté à la  
Figure 2.4, afin d’augmenter sa rigidité. Sur la plaque se trouvent des encoches disposées 
selon un arrangement en carré sur toutes les surfaces de l’UTC. Comme présenté sur la 
Figure 2.5, de chaque côté de l’encoche se situent des perforations. La porosité de cet UTC 
est de 0,25 % (Delisle, 2008). Cette faible porosité peut s’expliquer en partie par le fait 
qu’aucune matière n’est ôtée de la plaque de l’UTC puisque ce sont les encoches qui 
engendrent l’apparition des perforations. 
 
  
Figure 2.4  Profil de l'UTC étudié 
 
 
Figure 2.5  Localisation des perforations sur la plaque de l'UTC 
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2.1.3 Système d’aspiration de l’air 
Dans le cas de ce montage expérimental, un plénum de raccordement a été installé au-dessus 
de chaque collecteur solaire. Ainsi, comme présenté sur la Figure 2.6, une ouverture a été 
faite sur le dessus des collecteurs solaires qui mène au plénum de raccordement. Celui-ci est 
relié à une conduite, d’un diamètre nominal de 40 cm (16 po) et d’une longueur de 6 m 
(20 pieds), à l’aide d’un réducteur. Les deux collecteurs étudiés sont chacun reliés à un 
ventilateur centrifuge fournissant un débit de 4000 CFM lorsque la pression totale est de 
2 po H2O, soit 1,89 m3/s à 498 Pa. 
 
Afin de limiter les pertes de chaleur vers l’extérieur, le plénum de raccordement et le 
réducteur ont été isolés avec une épaisseur de 2 po de fibre de verre rigide (RSI = 0,76) et 
d’une membrane en aluminium résistante aux conditions extérieures. La conduite n’a quant à 
elle pas été isolée. Dans le cas de ce montage expérimental, l’air préchauffé est rejeté 
directement à l’extérieur. 
 
 
Figure 2.6  Schéma du système de ventilation du montage expérimental 
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2.1.4 Vieillissement des collecteurs solaires perforés 
Les collecteurs solaires étudiés dans cette étude sont installés depuis 2011 et ont été soumis 
aux conditions extérieures durant tout ce temps. Des observations ont mis en évidence la 
présence d’accumulation de poussières sur les revêtements derrière les collecteurs TTC. 
Celle-ci pourrait être responsable de l’augmentation de l’efficacité observée sur le TTC 
installé sur le revêtement blanc qui est devenu grisâtre (non étudié dans ce travail). 
Cependant, aucun changement sur l’efficacité n’a été observé pour le TTC sur le revêtement 
noir malgré le fait qu’il soit devenu plus grisâtre (Bussières, 2013).  
 
De plus, il est possible que les propriétés optiques du polycarbonate traité aux UV employé 
sur le TTC se soient dégradées avec le temps.  
 
2.2 Instrumentation et acquisition de données 
Divers capteurs ont été installés afin de mesurer les divers paramètres essentiels de cette 
étude qui permettent le calcul du rendement thermique des deux collecteurs solaires perforés. 
Ainsi, dans ce travail les variables d’entrée suivantes sont mesurées:  
• Les températures à différentes positions, 
• Le rayonnement solaire reçu par les collecteurs solaires, 
• Le débit d’aspiration d’air à la sortie de chacun des deux collecteurs, 
• La vitesse et la direction du vent sur le toit du bâtiment étudié. 
 
Les mesures des variables indépendantes, présentées ci-dessus, se font en condition réelle et 
non en environnement contrôlé. Mis à part le débit, les autres variables varient aléatoirement 
et ne peuvent pas être manipulées ou contrôlées. Ces diverses variables indépendantes 
permettent ensuite de caractériser la variable dépendante qui nous intéresse dans cette étude : 
le rendement thermique des deux collecteurs étudiés.  
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2.2.1 Système d’acquisition HOBO 
Dans le cadre de ce projet, un système d’acquisition HOBO U30 a été utilisé (Onset HOBO 
Data Loggers, 2014b). Ce système d’acquisition avait déjà été employé lors de précédentes 
études sur ce même banc d’essai et est donc réutilisé dans cette étude pour des raisons 
pratiques et financières.  
 
Ce système d’acquisition est capable de mesurer 14 variables simultanément avec une 
fréquence d’acquisition minimum de 10 secondes. Des valeurs moyennes peuvent ensuite 
être calculées sur un pas de temps supérieur à 1 minute. Dans cette étude, l’échantillonnage 
des variables se fait toutes les minutes et aucune moyenne n’est effectuée par le système 
d’acquisition. Ce choix s’explique par le fait que les données relatives à la direction du vent 
ne peuvent être moyennées ; en raison de la discontinuité existant autour de 360°/0°.  
 
L’avantage principal de ce système est qu’il offre la possibilité de consulter les mesures en 
temps réel et directement sur internet. De plus, il s’agit d’un système d’acquisition très 
simple d’utilisation qui ne nécessite pas de connaissance particulière en acquisition de 
données (fonctionnement « plug and play »).  
 
L’inconvénient majeur de ce système est que seuls des capteurs compatibles avec ce système 
d’acquisition peuvent être branchés sur celui-ci. Dans le cas où des capteurs externes doivent 
être utilisés, il est nécessaire d’acheter un adaptateur HOBO capable, par exemple, de 
convertir un courant de 4-20 mA en signal analogique de 12 bits.  
 
2.2.2 Mesures de températures 
Les mesures de températures sont prises à différents endroits sur le banc d’essai. Les capteurs 
utilisés pour ces mesures, S-TMB-M00X d’Onset, sont compatibles avec l’enregistreur de 
données HOBO U30. Ces capteurs peuvent mesurer des températures comprises entre -40 °C 
à +100 °C avec une incertitude et une résolution, respectivement inférieures à 0,2 °C et 
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0,03 °C pour des températures entre 0 °C et 50 °C. De plus amples détails sur les 
caractéristiques de ces capteurs sont donnés en ANNEXE I.  
 
• Mesure de la température ambiante  
La mesure de la température ambiante est essentielle afin de déterminer la température 
initiale d’entrée du fluide dans le collecteur solaire perforé et ainsi le rendement thermique de 
ces collecteurs. Deux températures sont relevées aux hauteurs minimale et maximale des 
collecteurs solaires, à une distance d’environ 15 cm du mur extérieur, soit la profondeur sur 
plénum. La moyenne de ces deux mesures permet d’obtenir une mesure relativement exacte 
de la température moyenne à laquelle l’air entre dans les perforations des collecteurs. Les 
capteurs de températures sont placés dans des protecteurs de radiation afin que la mesure ne 
soit pas affectée par le rayonnement solaire.   
 
• Mesure de la température de sortie  
Une mesure de la température de l’air à la sortie du plénum est réalisée afin de calculer la 
hausse de température du fluide entre l’entrée et la sortie du collecteur. Cette mesure est faite 
au centre de la conduite de 0,40 m de diamètre disposée directement à la sortie du plénum du 
collecteur afin d’assurer une homogénéité de la mesure.    
 
• Mesure des températures dans le plénum  
Afin d’étudier la répartition des températures dans le plénum, les deux collecteurs solaires 
étudiés ont, chacun, été instrumentés de neuf capteurs de températures. Ils sont positionnés 
de manière équidistante du mur extérieur et de la plaque perforée du collecteur, c'est-à-dire 




Figure 2.7  Schéma de la répartition des sondes de températures  
dans le plénum des collecteurs 
 
2.2.3 Mesures du rayonnement solaire incident 
Le rayonnement solaire total incident sur la surface des collecteurs solaires perforés est 
mesuré à l’aide d’un pyranomètre compatible avec le système d’acquisition HOBO (modèle 
S-LIB-M003). Ce capteur mesure à la fois le rayonnement direct et le rayonnement diffus 
jusqu’à une irradiation totale de 1280 W/m2 avec une incertitude de ±10 W/m2 et une 
résolution de 1,25 W/m2. Des détails supplémentaires sur les caractéristiques techniques de 
ce capteur sont présentés en ANNEXE II.  
 
Ce capteur est positionné au centre du montage expérimental soit entre le collecteur TTC sur 
fond noir et le collecteur TTC sur fond blanc. Il a été installé de manière à mesurer le même 
rayonnement solaire que celui reçu sur la surface des collecteurs solaires, c'est-à-dire qu’il est 




















positionné à la verticale et à une distance d’environ 1 m du mur extérieur du bâtiment afin 
d’éviter tout ombrage. Aucun obstacle n’est présent devant le banc d’essai, ce qui laisse 
supposer que les quatre collecteurs reçoivent la même quantité de rayonnement solaire en 
tout temps.  
 
2.2.4 Mesures de la vitesse d’aspiration de l’air 
 Choix et caractéristiques de l’instrument de mesure  
La vitesse instantanée d’aspiration de l’air, ෰ܸ௔௜௥, dans les conduites de sortie des deux 
collecteurs solaires est mesurée à l’aide de deux anémomètres à hélices MiniAir64 Mini de 
Schiltknecht (Schiltknecht, 2014). Ce capteur, de haute précision, mesure des vitesses 
d’écoulement d’air comprises entre 0,4 et 20 m/s avec une incertitude de ± 0,5 % de la pleine 
échelle d’après les données du constructeur. Le signal de sortie de ce capteur est un courant 
de 4 à 20 mA qui correspond à la plage de mesure avec un point de démarrage à 4,4 mA. La 
Figure 2.8 représente la courbe reliant le courant de sortie à la valeur de la vitesse de l’air 
fournie par le manufacturier.  
 
 
Figure 2.8  Courant de sortie du MiniAir64 
 en fonction de la vitesse de l'air 
Tirée de Schiltknecht (2014, p. 57) 
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Afin que le système d’acquisition HOBO puisse lire les données fournies par ce capteur, 
deux adaptateurs convertissent les courants de sortie des capteurs de vitesses d’air en signaux 
analogiques de 12 bits avec une incertitude de ±0,1 mA (±0,5 % à pleine échelle). Le câblage 
entre l’anémomètre, les capteurs MiniAir64 et les adaptateurs HOBO est présenté sur la 




Figure 2.9  Câblage classique de l'adaptateur HOBO 
Tirée de Onset HOBO Data Loggers (2014a, p. 3) 
 
 Positionnement de l’instrument de mesure 
Certaines normes énoncent des recommandations quant au positionnement des capteurs de 
vitesse d’air dans les conduites. Ainsi, pour minimiser les effets des perturbations de 
l’écoulement sur la précision de la mesure et s’assurer que l’écoulement est en régime 
complètement développé, il est recommandé de placer ce type de capteur à une distance de 
7,5 diamètres en amont et 3 diamètres en aval de toutes singularités (ASHRAE, 2009). Plus 
les distances entre les singularités de la conduite et le capteur sont petites et moins la mesure 
est précise (ASHRAE, 2009). Dans cette étude, les anémomètres à hélices sont centrés dans 
les conduites de sortie d’air et installés de manière à respecter ces recommandations. Ainsi, 
tel qu’illustré sur la Figure 2.10, la distance en amont est de 16 pieds (environ 4,9 m) et celle 




Figure 2.10  Illustration du positionnement axial de la sonde de mesure de la vitesse de l'air 
dans la conduite 
 
 Vitesse moyenne de l’écoulement 
 
Les écoulements étudiés dans le cadre de ce projet sont nettement turbulents. Or, l’étude 
expérimentale des écoulements internes turbulents montre que les variables mesurées, telles 
que la vitesse, fluctuent au cours du temps (Çengel et Cimbala, 2010), d’où la nécessité de 
moyenner les données brutes obtenues, ෰ܸ௔௜௥, pour obtenir une vitesse moyenne mesurée de 
l’écoulement turbulent, തܸ௔௜௥, sur une période de dix minutes. La Figure 2.11 illustre les 
fluctuations d’une mesure de vitesse dans un écoulement interne turbulent.  
 
 
Figure 2.11  Fluctuations de la vitesse  
dans le temps au sein d’un 
 écoulement turbulent  
(Çengel et Cimbala, 2010) 
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2.2.5 Calcul du débit d’aspiration de l’air 
Le débit d’air dans les conduites de sortie des deux collecteurs, ሶܸ , s’obtient par le produit de 
la vitesse moyenne appropriée de l’écoulement d’air, ௔ܸ௜௥, (calculée à partir de la vitesse 
moyenne mesurée de l’écoulement, തܸ௔௜௥, qui elle-même dépend des vitesses instantanées 
mesurées au centre de la conduite, ෰ܸ௔௜௥) et de l’aire de la conduite, ܣ௣௜௣௘	:  ሶܸ	 = ௔ܸ௜௥ × ܣ௣௜௣௘ 
 
Tel que présenté sur la Figure 2.12, la vitesse au centre d’une conduite circulaire, point de 
mesure dans cette étude, est maximale et varie en fonction du régime d’écoulement. Ainsi, 
dans le cas d’un écoulement laminaire le profil de vitesse est parabolique et la vitesse au 
centre de la conduite est exactement le double de la vitesse moyenne. Pour un écoulement 
turbulent, le profil de vitesse est plus écrasé et la vitesse au centre est 20 % supérieure à la 
vitesse moyenne dans la conduite.  Ainsi, dans cette étude, la vitesse moyenne appropriée de 
l’écoulement ௔ܸ௜௥= 1,2 തܸ௔௜௥. 
 
 
Figure 2.12  Profil de vitesse d'un écoulement 
 laminaire et turbulent 
 
Dans le domaine des collecteurs solaires thermiques aérauliques, la vitesse dite de succion ou 
débit volumétrique unitaire d’aspiration, ܸ"ሶ 	, défini tel que ܸ"ሶ = ሶܸ /ܣ௖, est un paramètre 
fondamental. Dans cette étude, deux débits volumétriques unitaires d’aspiration d’air sont 
étudiés : 0,020 m³/(s×m2) et 0,035 m³/(s×m2). Le premier a été choisi en raison du fait qu’il 
s’agit du débit utilisé lors des tests de certification de collecteurs solaires (Association 
canadienne de normalisation, 2011). Le second correspond au débit au-delà duquel la 
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performance de collecteurs solaires perforés n’évolue plus selon plusieurs manufacturiers, ce 
qui offre un bon compromis entre consommation électrique des ventilateurs et gains de 
chaleur des collecteurs (Enerconcept, 2013; Matrix Energy, 2014; SolarWall, 2013).  
 
Avec ces deux débits, l’écoulement au sein de la conduite est totalement en régime turbulent 
puisque le nombre de Reynolds est d’environ 95 000 pour le débit de 0,020 m³/(s×m2) et 
avoisine les 132 000 pour le débit de 0,035 m³/(s×m2).  
 
2.2.6 Mesures des composantes du vent 
Le choix de l’instrument utilisé pour la mesure de la vitesse et de la direction du vent s’est 
fait selon les recommandations énoncées dans le guide de World Meteorological 
Organization (2008, p. 580). En effet, il y est précisé que les anémomètres à coupelles sont 
déconseillés pour des mesures dans la couche de canopée en raison de leur sensibilité aux 
rafales de vent et aux saletés présentes dans l’atmosphère. Ainsi, dans cette étude, les 
caractéristiques du vent sont mesurées à l’aide d’un anémomètre à hélices R.M.Y. 05103L 
(R.M. Young Company, 2014). Ce capteur mesure des vitesses d’écoulement d’air comprises 
entre 0 et 50 m/s avec une incertitude de ± 0,3 m/s ou 1 % de la lecture. D’après le certificat 
de calibration du constructeur (ANNEXE IV), la direction du vent est mesurée entre 359,5° 
et 357° (bande morte de 2,50°) avec une incertitude de ± 2,3°. Les seuils de sensibilité de cet 
anémomètre sont de 1,0 m/s pour la mesure de la vitesse et de 1,1 m/s pour la direction. Les 
signaux de sortie de l’anémomètre sont des courants de 4 à 20 mA et la conversion se fait 
selon les formules données par le constructeur et présentées en ANNEXE V.   
 
De même que pour la mesure du débit dans les conduites de sortie, l’anémomètre a été 
couplé à deux adaptateurs HOBO S-CIA-CM14 dont les caractéristiques sont présentées en 
ANNEXE III.  
 
Finalement, les caractéristiques de l’anémomètre couplé à l’adaptateur HOBO telles que la 
résolution, l’exactitude et la réponse dynamique respectent les exigences de performances 
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énoncées par World Meteorological Organization (2008, p. 35) pour la mesure de la vitesse 
et de la direction du vent.   
 
L’anémomètre utilisé dans cette étude est fixé sur un mât d’une hauteur d’environ 2 m et 
placé le plus au centre possible du bâtiment afin que les accélérations de l’air ayant lieu dans 
les coins du bâtiment aient le minimum d’effet sur les mesures de vitesse et de direction du 
vent. 
 
2.3 Validité et fiabilité des instruments de mesure utilisés 
Avant de procéder à l’installation des capteurs sur le banc d’essai, la validité et la fiabilité 
des instruments de mesure utilisés ont été vérifiées. Ces deux critères permettent à la fois de 
s’assurer que l’instrument mesure la grandeur souhaitée, mais aussi qu’il fournit un résultat 
uniforme lorsque l’entité mesurée n’a pas changé. Pour cela, tous les capteurs utilisés sur le 
banc d’essai ont été testés et étalonnés à l’aide d’instruments de référence.  
 
• Étalonnage des capteurs de températures 
Dans ce travail, les capteurs de température choisis ne sont pas neufs et ont été utilisés 
pendant plusieurs années lors de tests en laboratoire ou à l’extérieur. En fonction des 
conditions auxquelles ils ont été soumis, ils ont pu perdre l’exactitude de la mesure fournie. 
Un étalonnage périodique est donc fortement conseillé en particulier au début d’une nouvelle 
étude expérimentale. 
 
L’étalonnage a été fait à l’aide d’un bain d’huile et d’un bain de glace afin de mesurer une 
température chaude et une température froide. Les capteurs de températures étaient 
directement connectés à un enregistreur de données HOBO U30 et la lecture de la mesure 
s’est faite sur un ordinateur à l’aide du logiciel d’exploitation HOBOware (Onset HOBO 
Data Loggers, 2014c). Les températures mesurées ont ensuite été comparées à celle délivrée 
par un thermocouple de type T connecté à un calibrateur Fluke 741B (Fluke, 2014).  
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Les données obtenues, arrondies au dixième, sont présentées dans l’ANNEXE VI. Pour 
l’ensemble des mesures effectuées, la différence entre la température relevée par l’instrument 
de référence et celle des capteurs de températures HOBO choisis est inférieure à 0,2 °C. Ce 
résultat satisfaisant confirme le fait que les capteurs sélectionnés sont valides et fournissent 
une mesure fiable de la température. 
 
• Étalonnage des capteurs de vitesse d’air 
Les deux capteurs de vitesses d’air utilisés dans cette étude sont neufs, cependant aucun 
certificat de calibration n’a été fourni par le manufacturier. Un test d’étalonnage a donc été 
réalisé. 
 
Pour cela, un banc de test, composé principalement d’un ventilateur et d’un tube de Pitot, a 
été réalisé au laboratoire du CTGN. À la sortie du ventilateur se trouve une conduite, d’un 
diamètre d’environ 20 cm et d’une longueur de 5 m, à l’intérieur de laquelle sont insérés 
successivement les capteurs de vitesse d’air.  
 
La première étape consistait à mesurer la vitesse de l’air au centre de la conduite à l’aide du 
tube de Pitot, qui représente l’instrument de référence. Celui-ci était relié à un manomètre à 
colonnes d’eau qui fournit une différence de pression en pouces d’eau. Cette valeur a ensuite 
été convertie, en m/s, à l’aide de l’équation (2.1), fournie par la fiche technique du 
manomètre :  
 
 ௔ܸ௜௥ = 	 ൣ4005 × √∆ܲ൧ × 0,00508 (2.1) 
 
Ensuite, les capteurs de vitesse d’air MiniAir64 ont été insérés, l’un après l’autre, au centre 
de la conduite afin de mesurer le courant de sortie délivré par chacun d’entre eux. La Figure 
2.13 présente la courbe fournie par le manufacturier, représentant la vitesse de l’air en 
fonction du courant de sortie délivré par le MiniAir64, ainsi que les points de mesures dont 
l’abscisse correspond au courant mesuré par les MiniAir64 et l’ordonnée représente la vitesse 
obtenue à l’aide du tube de Pitot. 
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Figure 2.13  Courbe du manufacturier et points de mesure pour l'étalonnage des MiniAir64 
 
Sur cette figure, la différence entre les mesures et la courbe du manufacturier est minime et 
inférieure à 1 %.  
 
D’une manière générale, les résultats obtenus lors de ce test d’étalonnage sont satisfaisants et 
confirment une bonne fiabilité des mesures délivrées par le capteur.  
 
Finalement, ces tests d’étalonnage permettent de s’assurer que les instruments de mesure sont 
valides et fiables.  
La validité des instruments de mesure est confirmée selon deux critères :  
• validité de surface : l’instrument semble approprié a priori pour mesurer les variables 
souhaitées ; 
• validité de critère : les mesures prises par un nouvel instrument se conforment à celles 
de l’instrument qui est le critère. 
La fiabilité des instruments de mesure est confirmée également selon deux critères :  
• fiabilité de consistance interne : tous les instruments de même type donnent des 
résultats similaires ; 
• fiabilité de formes équivalentes : deux instruments de types différents donnent des 
résultats similaires. 
Pour conclure, les capteurs utilisés mesurent avec une bonne exactitude la grandeur souhaitée 
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3.1 Énergie de préchauffage mensuelle pour les deux collecteurs 
Comme présenté sur la Figure 3.1, dans une grande partie du Québec, l’ensoleillement 
quotidien moyen sur un plan vertical orienté vers le sud, sur une base annuelle, se situe entre 
9 et 12 MJ/m², soit entre 2,5 et 3,3 kWh/m² (Ressources naturelles Canada, 2014). Ainsi, 
l’énergie solaire moyenne disponible quotidiennement pour chacun des deux collecteurs 
solaires étudiés, d’une surface de 18,4 m2, est d’environ 46,0 à 60,7 kWh, ou légèrement 
moins puisque ces collecteurs sont orientés vers le sud-ouest.  
 
 
Figure 3.1  Ensoleillement quotidien moyen sur un plan vertical  
orienté au sud, sur une base annuelle sur le Québec 
 (Ressources naturelles Canada, 2014) 
 
Les deux collecteurs solaires perforés testés dans ce projet sont soumis aux mêmes 
conditions de test ; c'est-à-dire au même rayonnement solaire incident, au même vent, à la 
même température ambiante et au même débit d’aspiration. En effet, dans cette étude, les 
débits d’aspiration des deux collecteurs solaires perforés sont maintenus de telle sorte qu’ils 
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soient égaux. Étant donné que les deux collecteurs possèdent des porosités différentes et que 
la structure métallique de ceux-ci génère des pertes de charge différentes dans le plénum, les 
débits ont été équilibrés à l’aide de guillotines insérées dans les conduites de sortie d’air. 
Cette étude permet donc de comparer l’énergie utile récupérée par l’UTC et le TTC lorsqu’ils 
sont dans les mêmes conditions météorologiques et opératoires.  
 
Toutes les variables échantillonnées (chaque minute) sur le banc d’essai sont moyennées sur 
une période de temps de 10 minutes. Ensuite, l’énergie utile récupérée est calculée à partir de 
ces moyennes avec l’équation (1.1) : il s’agit donc d’une moyenne sur 10 minutes. Enfin, la 
quantité d’énergie récupérée sur une journée correspond à la somme des énergies calculées 
aux 10 minutes, lorsque le rayonnement solaire incident sur la surface des collecteurs est 
supérieur à 4 W/m². En effet, en dessous de ce niveau de rayonnement, il est possible 
d’émettre l’hypothèse que l’énergie récupérée est négligeable pour les deux collecteurs. 
Finalement, le rendement thermique des deux collecteurs étudiés peut être déterminé à l’aide 
de l’équation (1.1). 
 
La Figure 3.2 présente l’énergie utile récupérée en moyenne chaque jour par l’UTC et le TTC 
(axe de gauche) ainsi que le rendement mensuel de chacun d’eux (axe de droite). Toutes les 
journées ne sont pas représentées sur cette figure et l’échantillon de journée utilisé (n) chaque 
mois est inscrit sur l’axe des abscisses de la Figure 3.2. L’échantillon sélectionné correspond 
aux journées au cours desquelles les débits étaient correctement équilibrés et tous les 
capteurs étaient fonctionnels. De plus, les journées avec un ciel couvert ont été exclues 





Figure 3.2  Énergie utile moyenne journalière et rendement de l’UTC et du TTC en fonction 
du mois de l’année 
 
Les résultats présentés à la Figure 3.2 montrent qu’au cours des neuf mois de test, l’énergie 
utile récupérée en moyenne chaque jour par les collecteurs solaires perforés de cette étude se 
situe entre 22 kWh et 41 kWh. De même, le rendement thermique mensuel de ces deux 
collecteurs est compris entre 43 % et 54 %, environ. Ces résultats concordent avec les 
rendements fournis par le manufacturier d’UTC (SolarWall, 2013); mais sont nettement 
inférieurs à ceux annoncés par l’un des manufacturiers de TTC (Enerconcept, 2013). Il y a 
plusieurs explications au fait que le rendement thermique des TTC soit surestimé. Dans un 
premier, ceci peut provenir du fait que les tests de certification, permettant d’établir le 
rendement, sont effectués en conditions contrôlées. Dans de telles conditions, les collecteurs 
TTC semblent offrir des rendements thermiques de l’ordre de 73 % lorsque le rayonnement 
solaire est de 913 W/m², le débit est de 0,035 m³/(s×m2) et la vitesse du vent est de 1,0 m/s 
(Solar Rating & Certificaton Corporation (SRCC), 2013). Néanmoins, ces niveaux de 
rayonnement solaire ne sont obtenus qu’une partie de l’année et durant quelques heures de la 
journée, expliquant ainsi pourquoi les rendements journaliers obtenus n’atteignent pas ces 
valeurs. Dans un second temps, cela peut provenir du fait que le collecteur TTC étudié soit 
installé depuis trois ans et que les propriétés optiques de la plaque perforée en polycarbonate 
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La variation de l’énergie récupérée au cours des mois s’explique principalement par deux 
paramètres : la quantité d’énergie solaire disponible chaque mois et le débit volumétrique 
unitaire d’aspiration utilisé. Ces deux paramètres sont ceux ayant le plus d’influence sur les 
performances des collecteurs solaires perforés, selon plusieurs études antérieures (Badache, 
2013), parmi l’ensemble des paramètres analysés dans cette étude. Par exemple, dans le cas 
de cette étude expérimentale, l’énergie solaire incidente au mois de novembre était, en 
moyenne de 43 kWh/jour tandis qu’elle était de 76 kWh/jour en mars. L’effet du débit sur la 
quantité d’énergie récupérée est présenté ultérieurement aux sections 3.1.2 et 3.1.3. 
 
Mis à part durant le mois d’octobre, l’UTC semble plus performant que le TTC. Une fois de 
plus, cela dépend en grande partie du niveau d’ensoleillement et du débit d’aspiration de 
chaque journée et de chaque mois.  
 
Dans les sections suivantes, la quantité d’énergie récupérée et le rendement thermique des 
deux collecteurs solaires sont étudiés en fonction :  
• de la quantité d’énergie solaire disponible évaluée à l’aide des corrélations d’Erbs (cf. 
ANNEXE VIII), et ;  
• du débit d’aspiration volumétrique unitaire selon les deux niveaux testés : 
0,020 m³/(s×m2) et 0,035 m³/(s×m2). 
De plus, comme expliqué à la section 3.1.1, une correction a été apportée sur quelques-uns 
des résultats obtenus en période hivernale. Les résultats sont donc présentés de façon à 
différencier les résultats bruts (sans correction) de ceux ayant été corrigés.  
 
3.1.1 Correction hivernale des données brutes 
Les premiers résultats obtenus en période hivernale ont mis en évidence le fait que la 
température à la sortie du collecteur TTC était anormalement supérieure à la température 
ambiante, la nuit, en absence de gain solaire. Après quelques investigations, il s’est avéré 
qu’un aérotherme à l’intérieur du bâtiment, situé à proximité du collecteur TTC, pouvait 
correspondre à cette source de chaleur. Cette chaleur pourrait également d’exfiltrations à 
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travers la structure du bâtiment où est installé le collecteur TTC. Ainsi, comme présenté à la 
Figure 3.3, la nuit en absence de rayonnement solaire, l’augmentation de la température dans 
l’UTC est nulle tandis que celle dans le TTC atteint environ 2°C pour cette journée d’hiver. 
Cette anomalie affecte donc les calculs d’énergie récupérée par le collecteur TTC et son 
rendement thermique. En effet, dans cette configuration, il est impossible de déterminer si, en 
journée, la température de sortie du TTC est plus élevée en raison du fait que le collecteur 
TTC est plus performant ou bien du fait qu’une source de chaleur favorise le collecteur TTC.  
 
 
Figure 3.3  Augmentation de la température de  
sortie des collecteurs, le 29 décembre 2014 
 
Un modèle de correction a donc été développé afin d’éliminer la source de chaleur parasite 
des calculs de performance. Ce modèle a été élaboré à partir de données expérimentales de 
toutes les nuits d’hiver où ce phénomène a été observé, de la façon suivante :  
• L’énergie utile récupérée par l’UTC, la nuit, est considérée comme valide et 
correspond aux pertes thermiques du bâtiment récupérées par le collecteur solaire 
UTC : ܧ௎்஼,௠௘௦௨௥é௘	 = ܧ௣௘௥௧௘௦ ;  
• La nuit, l’énergie provenant de la source de chaleur inconnue représente donc la 
différence entre l’énergie récupérée par le TTC et celle récupérée par l’UTC :  
ܧ௔ௗௗ = 	ܧ்்஼,௠௘௦௨௥é௘	 − ܧ௎்஼,௠௘௦௨௥é௘	 = 	ܧ்்஼,௠௘௦௨௥é௘	 − ܧ௣௘௥௧௘௦	 
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• L’énergie utile récupérée par le TTC devrait donc être la différence entre l’énergie 
utile mesurée et l’énergie additionnelle :  ܧ்்஼,௥é௘௟௟௘	 = ܧ்்஼,௠௘௦௨௥é௘	 − ܧ௔ௗௗ 
• Finalement, la nuit, en absence de gain solaire, l’énergie récupérée par le TTC et par 
l’UTC sont identiques et correspondent aux pertes thermiques du bâtiment sur lequel 
ils sont installés.  
 
Ce calcul de correction a été fait sur une base mensuelle de novembre à avril à partir des 
moyennes sur un pas de temps de dix minutes des données expérimentales de certaines nuits 
où l’écart entre les températures de sortie du TTC et de l’UTC dépassait 0,5°C. La correction 
appliquée est une équation linéaire de l’énergie additionnelle (Eadd) en fonction de la 
température ambiante extérieure (Tamb). Deux équations différentes ont été obtenues en 
fonction des deux débits d’aspiration testés dans cette étude expérimentale. Le Tableau 3.1 
présente les coefficients de la droite de régression (a et b) obtenus durant les six mois où la 
correction a été appliquée, ainsi que le coefficient de corrélation (R²), le domaine de validité 
de l’équation de régression obtenue et l’échantillon de journée à l’origine de cette équation. 
Cet échantillon varie puisque la correction n’a été appliquée que durant les journées où 
l’écart entre les températures de sortie du TTC et de l’UTC dépassait 0,5°C, soit au-delà de 
l’incertitude de mesures de températures.  
 
Tableau 3.1  Coefficient de la droite de régression pour la correction de l’énergie du TTC 
 
Haut débit Bas débit 
a b Validité R² n a b Validité R² n 
Nov. -4 142,7 52 404,5 Tamb ∈	ሾ-2;8] 78,9 4 -2125,0 24719,1 Tamb ∈	ሾ-9;9] 47,2 10 
Déc. -4 530,6 30 301,9 Tamb ∈	ሾ-14;0] 60,7 4 -2659,1 20083,6 Tamb ∈	ሾ-16;6] 76,1 8 
Jan. -4 592,4 23 239,1 Tamb ∈	ሾ-20;0] 73,0 11 -1393,2 14874,8 Tamb ∈	ሾ-25;0] 52,6 7 
Fév. -2 262,9 48 323,7 Tamb ∈	ሾ-23;-4] 48,6 22 Pas de correction 
Mar. -2 868,2 39 648,6 Tamb ∈	ሾ-15;7] 72,7 22 Pas de correction 
Avr. -3 080,6 40 047,1 Tamb ∈	ሾ-6;10] 58,1 9 Pas de correction 
Dans ce tableau, la droite de régression est de la forme suivante : ܧ௔ௗௗ = ܽ × ௔ܶ௠௕ + 	ܾ 
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La Figure 3.4 présente l’énergie additionnelle récupérée la nuit (ܧ௔ௗௗ) en fonction de la 
température ambiante extérieure ( ௔ܶ௠௕) pour le mois de décembre ainsi que la droite de 
régression linéaire obtenue pour le collecteur TTC, dans le cas des deux débits d’aspiration 
testés. D’après cette figure, la température ambiante extérieure ne semble pas être le seul 
paramètre influençant l’énergie additionnelle récupérée la nuit étant donné que les mesures 
expérimentales ne suivent pas rigoureusement la droite de régression linéaire. Ceci se 
confirme avec le coefficient de corrélation présenté précédemment au Tableau 3.1, qui pour 
certains mois est peu élevée (autour de 50%). La vitesse et la direction du vent pourraient 
également jouer un rôle sur la quantité d’énergie récupérée en raison des pressions que cela 
génère sur le bâtiment et donc de la tendance à avoir des infiltrations ou des exfiltrations. 
 
 
Figure 3.4  Énergie récupérée la nuit en fonction de la température extérieure pour des  
bas débits (à gauche) et des hauts débits (à droite), pour le mois de décembre 2014 
 
La Figure 3.5 présente l’évolution de l’énergie récupérée mesurée pour les deux collecteurs 
et l’énergie récupérée réelle pour le TTC une fois la correction appliquée, lors de la journée 
du 29 décembre 2014, où les collecteurs étaient opérés à haut débit. Lors de cette journée, le 
rendement thermique de l’UTC était de 54,1 %. Celui du TTC était de 59,0 % avant la 
correction et est passé à 47,8 % suite à la correction. 
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Figure 3.5  Énergie utile récupérée (données  
corrigées), le 29 décembre 2014 
 
3.1.2 Énergie de préchauffage en journée avec un ciel clair 
Cette section présente uniquement les journées au cours desquelles le ciel était clair, c'est-à-
dire lorsque l’indice de clarté, kT, est supérieur ou égal à 0,75.  
 
3.1.2.1 Débit d’aspiration de 0,035 m³/(s×m²) 
La Figure 3.6 présente l’énergie utile récupérée en moyenne chaque jour par l’UTC et le TTC 
et le rendement thermique des deux collecteurs pour des journées avec un ciel clair (kT ≥ 
0,75) et lorsque le débit d’opération est fixé à 0,035 m³/(s×m²). À gauche se trouvent les 
résultats bruts n’ayant pas fait l’objet de correction sur le TTC (histogramme blanc) tandis 
qu’à droite, les résultats du TTC ont été corrigés à l’aide du modèle de correction expliqué à 
la section 3.1.1 (histogramme blanc rayé). Il est à noter qu’aucune donnée du mois d’octobre 
n’est présentée puisqu’aucune journée à ciel clair opérée à ce débit n’a été rencontrée durant 
ce mois-ci. De plus, pour le mois d’avril, certaines journées ont été corrigées et d’autres non, 




Figure 3.6  Énergie utile moyenne journalière et rendement de l’UTC et du TTC pour des 
journées à ciel clair (kT ≥ 0,75) à haut débit d’aspiration ( ሶܸ  = 0,035 m³/(s×m²)) 
 
D’après la Figure 3.6, lors des journées avec un ciel clair où les collecteurs sont opérés à un 
débit de 0,035 m³/(s×m²), l’énergie utile récupérée par l’UTC et par le TTC est 
respectivement de 45 et 42 kWh/jour, en moyenne, toutes données confondues. Le rendement 
thermique est quant à lui en moyenne de 53 % pour l’UTC et de 49 % pour le TTC. 
 
Le calcul d’incertitude de mesure présenté à l’ANNEXE IX établit que pour une journée avec 
un ciel clair et un débit d’aspiration de 0,035 m³/(s×m²), l’erreur sur le calcul de l’énergie 
utile récupérée est d’environ 2,8 kWh/jour. Ainsi, il n’est pas possible de conclure lequel des 
deux collecteurs est le plus performant dans ces conditions puisque la différence se situe dans 
l’intervalle d’incertitude. Cependant, les tendances générales laissent penser que l’UTC est 
légèrement plus performant que le TTC, dans ces conditions. Ceci pourrait provenir du fait 
que le transfert de chaleur de la plaque perforée de l’UTC vers l’air aspiré est plus efficace 
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46 
3.1.2.2 Débit d’aspiration de 0,020 m³/(s×m²) 
La Figure 3.7 présente l’énergie utile récupérée en moyenne chaque jour par l’UTC et le TTC 
et le rendement thermique des deux collecteurs pour des journées avec un ciel clair (kT ≥ 
0,75) et lorsque le débit d’opération est fixé à 0,020 m³/(s×m²). À gauche se trouvent les 
résultats bruts n’ayant pas fait l’objet de correction sur le TTC (histogramme blanc) tandis 
qu’à droite, les résultats du TTC ont été corrigés à l’aide du modèle de correction expliqué à 
la section 3.1.1 (histogramme blanc rayé). Dans cette configuration, seules deux journées de 
décembre et une journée de janvier ont été corrigées. 
 
 
Figure 3.7  Énergie utile moyenne journalière et rendement de l’UTC et du TTC pour des 
journées à ciel clair (kT ≥ 0,75) à bas débit d’aspiration ( ሶܸ  = 0,020 m³/(s×m²)) 
 
D’après la Figure 3.7, lors des journées avec un ciel clair où les collecteurs sont opérés à un 
débit de 0,020 m³/(s×m²), l’énergie utile récupérée par l’UTC et par le TTC est 
respectivement de 38 et 40 kWh/jour, en moyenne. Le rendement thermique est quant à lui 
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Dans ces conditions de rayonnement et de débit d’aspiration, l’incertitude de mesure sur le 
calcul de l’énergie utile récupérée est de 2 kWh/jour (voir ANNEXE IX). Une fois de plus, il 
n’est pas possible de conclure lequel des deux collecteurs est le plus performant, dans ces 
conditions. Cependant, d’après la tendance générale observée durant les mois de test non 
corrigés, le TTC semble légèrement plus performant que l’UTC. Ces résultats pourraient 
provenir du fait qu’avec un faible débit d’aspiration, les pertes thermiques de l’UTC vers 
l’extérieur sont plus importantes puisque la température de sa plaque perforée augmente. 
Inversement, dans le cas du TTC, l’augmentation de la température du mur absorbeur 
n’engendre pas une forte augmentation des pertes puisque l’échange thermique se fait avec la 
plaque perforée qui a une température théoriquement plus élevée que celle du ciel. 
 
Il est intéressant de constater que l’énergie récupérée par les deux collecteurs est plus 
importante durant les mois d’hiver, en particulier en février et en mars. Ceci peut s’expliquer 
par le fait que durant ces mois, le rayonnement solaire incident sur les collecteurs est plus 
important puisque l’altitude du soleil est plus faible en hiver. De plus, l’écart entre l’énergie 
récupérée par le TTC et celle récupérée par l’UTC est plus important pour ces deux mois. 
Cela peut être dû au fait que le faible angle d’incidence du soleil sur la plaque du TTC 
favorise la transmission des rayons solaires et augmente la quantité d’énergie récupérée par 
le TTC et, par le fait que les pertes thermiques de l’UTC sont plus importantes durant ces 
mois puisque la température ambiante extérieure est plus faible. 
 
3.1.3 Énergie de préchauffage en journée avec un ciel mi-clair 
Cette section présente uniquement les journées au cours desquelles le ciel était mi-clair, c'est-
à-dire lorsque l’indice de clarté, kT, est compris entre 0,35 et 0,75.  
 
3.1.3.1 Débit d’aspiration de 0,035 m³/(s×m²) 
La Figure 3.8 présente l’énergie utile récupérée en moyenne chaque jour par l’UTC et le TTC 
et le rendement thermique des deux collecteurs pour des journées avec un ciel mi-clair 
(0,75 > kT ≥ 0,35) et lorsque le débit d’opération est fixé à 0,035 m³/(s×m²). À gauche se 
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trouvent les résultats bruts n’ayant pas fait l’objet de correction sur le TTC (histogramme 
blanc) tandis qu’à droite, les résultats du TTC ont été corrigés à l’aide du modèle de 
correction expliqué à la section 3.1.1 (histogramme blanc rayé). Durant les mois de  
novembre et de janvier, certaines journées ont été corrigées et d’autres non, expliquant ainsi 
que ces mois apparaissent deux fois sur cette figure. 
 
 
Figure 3.8  Énergie utile moyenne journalière et rendement de l’UTC et du TTC pour des 
journées à ciel mi-clair (0,75 > kT ≥ 0,35) à haut débit d’aspiration ( ሶܸ  = 0,035 m³/(s×m²)) 
 
Les tendances générales observées à partir des résultats avec et sans correction sont 
contradictoires. En effet, en absence de correction, les résultats démontrent que le TTC est 
plus performant que l’UTC : l’énergie utile récupérée par l’UTC et par le TTC est 
respectivement de 22 et 23 kWh/jour, en moyenne. Le rendement thermique est quant à lui 
en moyenne de 53 % pour l’UTC et de 54 % pour le TTC. Inversement, avec la correction, 
l’UTC est plus performant que le TTC : l’énergie utile récupérée par l’UTC et par le TTC est 
respectivement de 25 et 23 kWh/jour, en moyenne. Le rendement thermique est quant à lui 
en moyenne de 57 % pour l’UTC et de 52 % pour le TTC. Cependant, la différence entre 
l’énergie utile récupérée par les deux collecteurs est comprise dans l’incertitude de mesure 
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correction, les résultats obtenus ne permettent pas de conclure lequel des deux collecteurs est 
le plus performant.  
 
3.1.3.2 Débit d’aspiration de 0,020 m³/(s×m²) 
La Figure 3.9 présente l’énergie utile récupérée en moyenne chaque jour par l’UTC et le TTC 
et le rendement thermique des deux collecteurs pour des journées avec un ciel mi-clair 
(0,75 > kT ≥ 0,35) et lorsque le débit d’opération est fixé à 0,020 m³/(s×m²). À gauche se 
trouvent les résultats bruts n’ayant pas fait l’objet de correction sur le TTC (histogramme 
blanc) tandis qu’à droite, les résultats du TTC ont été corrigés à l’aide du modèle de 
correction expliqué à la section 3.1.1 (histogramme blanc rayé). De même que 
précédemment, certains mois figurent deux fois puisque certaines journées été corrigées et 
d’autres non.  
 
 
Figure 3.9  Énergie utile moyenne journalière et rendement de l’UTC et du TTC pour des 
journées à ciel mi-clair (0,75 > kT ≥ 0,35) à bas débit d’aspiration ( ሶܸ  = 0,020 m³/(s×m²)) 
 
Similairement aux résultats à haut débit, les tendances observées à bas débit 
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correction, les résultats démontrent que le TTC est plus performant que l’UTC : l’énergie 
utile récupérée par l’UTC et par le TTC est respectivement de 22 et 23 kWh/jour, en 
moyenne. Le rendement thermique est quant à lui en moyenne de 47 % pour l’UTC et de 
50 % pour le TTC. Inversement, avec la correction, l’UTC est plus performant que le TTC 
durant la majeure partie des journées corrigées : l’énergie utile récupérée par l’UTC et par le 
TTC est respectivement de 23 et 22 kWh/jour, en moyenne. Le rendement thermique est 
quant à lui en moyenne de 51 % pour l’UTC et de 52 % pour le TTC. Dans ces conditions, 
également, les deux collecteurs ont des performances très similaires puisque la différence 
obtenue se situe dans l’incertitude de mesure qui est d’environ 1,9 kWh/jour.  
 
3.2 Influence des conditions météorologiques sur les collecteurs solaires perforés 
Au sein de cette section sont discutées l’influence des précipitations et du vent sur le débit 
d’aspiration et sur les performances des collecteurs solaires perforés. 
 
3.2.1 Influence des précipitations sur le débit d’aspiration 
Cette étude expérimentale menée dans des conditions extérieures réelles a permis de 
constater que durant certaines journées de tests, le débit d’aspiration des deux collecteurs 
solaires diminue anormalement. Après plusieurs investigations, il s’est avéré que ces 
brusques diminutions coïncidaient avec des épisodes pluvieux ou neigeux. La Figure 3.10 
présente un exemple d’évolution du débit d’aspiration durant une journée pluvieuse, le 6 
septembre 2014, au cours de laquelle le débit d’aspiration était fixé à 0,035 m³/(s×m²). 
D’après cette figure, le débit de l’UTC a chuté jusqu’à 0,024 m³/(s×m²) pendant 
approximativement deux heures et le débit du TTC est descendu jusqu’à 0,015 m³/(s×m²) 




Figure 3.10  Évolution des débits d’aspiration lors 
 de périodes de précipitations, le 6 septembre 2014 
 
Des résultats similaires ont été obtenus durant d’autres journées pluvieuses ainsi que pour les 
périodes de précipitations neigeuses. La Figure 3.11 présente un exemple d’évolution du 
débit d’aspiration durant une journée neigeuse, le 8 février 2015, au cours de laquelle le débit 
d’aspiration était fixé à 0,035 m³/(s×m²). On peut y constater une fois de plus que le débit 
d’aspiration du TTC diminue, dans ce cas jusqu’à 0,027 m³/(s×m²). Le débit de l’UTC 
diminue également, mais dans une moins grande mesure : dans ce cas jusqu’à 
0,032 m³/(s×m²).  
 
 
Figure 3.11  Évolution des débits d’aspiration  
lors de périodes de précipitations, le 8 février 2015 
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Au cours de cette étude expérimentale, la diminution maximale du débit au cours d’une 
journée pluvieuse est d’environ 50 % pour le TTC et d’environ 20 % pour l’UTC. L’impact 
différent de la pluie et de la neige sur le débit des deux collecteurs s’explique en partie par la 
géométrie des plaques perforées. En effet, l’UTC est constitué d’une plaque ayant un profilé 
où les perforations se trouvent au niveau d’encoches. Sur le TTC, la plaque perforée est plane 
et les perforations circulaires. Ainsi, sur le TTC, la pluie ruisselle sur la plaque et a tendance 
à boucher les perforations tandis que sur l’UTC la pluie est déviée en partie par les encoches 
ce qui n’obstrue pas les perforations. Dans le cas de la neige, il est possible que celle-ci 
obstrue les perforations puisqu’elle a tendance à se fixer sur la surface des plaques perforées 
comme présenté sur la Figure 3.12.  
 
 
Figure 3.12  Photographie des collecteurs, 
 le 11 décembre 2014 
 
Le fait que le débit du TTC diminue pendant une plus grande période de temps que le débit 
de l’UTC peut s’expliquer par le fait que l’eau reste bloquée dans les perforations du TTC et 
que l’aspiration générée par le ventilateur n’est pas suffisante pour déboucher la totalité des 
perforations.  
 
Malgré le fait que les précipitations de pluie et de neige aient un effet néfaste sur le débit 
d’aspiration du TTC ou de l’UTC, l’impact sur les performances d’un collecteur sur une base 
mensuelle est relativement minime. En effet, la présence de précipitations correspond 
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généralement à une journée avec un ciel couvert au cours desquelles l’énergie récupérée par 
les collecteurs est peu importante.  
 
3.2.2 Influence de la vitesse et de la direction du vent sur les performances  
L’évaluation de l’influence de la vitesse et de la direction du vent sur les performances des 
collecteurs solaires perforés a été réalisée à l’aide d’une analyse statistique. Pour cela, le 
logiciel Statgraphics Centurion XVI a été utilisé (Statgraphics, 2015).  
 
Cette analyse se base sur un échantillon de 34 journées comprenant les journées au cours 
desquelles aucune source de chaleur ne faussait les données (voir Section 3.1.1). De plus, 
seulement les journées sans variation brusque de l’ensoleillement ont été sélectionnées soit 
les journées avec un ciel clair (kT ≥ 0,75). En effet, en présence de changement brusque du 
niveau d’ensoleillement, le stockage de l’énergie dans l’absorbeur doit être pris en 
considération, compliquant ainsi l’analyse des données. 
 
L’analyse réalisée dans Statgraphics est une analyse par régression linéaire 
multidimensionnelle qui permet d’exprimer l’augmentation de la température dans les deux 
collecteurs (∆ܶ ) en fonction de l’ensoleillement (GT), du débit d’aspiration ( ሶܸ ), de la vitesse 
du vent ( ௩ܸ௘௡௧) et de la direction du vent (ߠ௩௘௡௧). La procédure d’ajustement choisie est une 
sélection pas-à-pas ascendante. Celle-ci permet d’optimiser le modèle de régression à partir 
des variables explicatives les plus pertinentes. De cette façon, toutes variables qui 
n’améliorent pas la qualité du modèle sont supprimées de celui-ci (Tinsley, 2000). 
 
Les équations obtenues dans cette étude sont : 
 






 ∆ ்்ܶ஼ = 3,97 + 1,51 × 10ିଶ 	× ܩ் − 137 × ሶ்்ܸ஼ − 3,21 × 10ିଶ × ௩ܸ௘௡௧ 
R²=90,7 % (3.2) 
 
Les deux équations sont du premier ordre et les coefficients de détermination (R²) sont de 
92,6 % pour l’UTC et de 90,7 % pour le TTC. L’ordre des équations n’a donc pas été 
augmenté afin de ne pas complexifier le modèle.  
 
Ces deux équations ne sont valides que pour des débits d’aspiration ( ሶܸ ) compris entre 0,018 
et 0,048 m³/(s×m²), une vitesse du vent ( ௩ܸ௘௡௧) inférieure à 14 m/s et un rayonnement solaire 
(GT) excédant 200 W/m². En effet, en dessous de ce niveau de rayonnement solaire, 
l’incertitude est trop importante et ne permet pas d’obtenir des résultats satisfaisants.   
 
Dans les équations (3.1) et (3.2), la direction du vent (ߠ௩௘௡௧) n’apparait pas puisque cette 
variable n’est pas statistiquement significative au niveau de confiance de 95,0 % et plus. De 
ce fait, seulement la vitesse du vent, le débit d’aspiration et le rayonnement solaire incident 
ont une influence sur l’augmentation de la température dans les collecteurs solaires perforés. 
À partir de ces équations, on observe que l’UTC est plus sensible que le TTC à la vitesse du 
vent puisque le coefficient devant cette variable est presque quatre fois plus élevé pour 
l’UTC. Ceci s’explique notamment par le fait que pour l’UTC, l’absorbeur (la plaque 
perforée) est directement exposé aux vents et qu’ainsi les pertes convectives sont plus 
importantes que pour le TTC où l’absorbeur (le mur extérieur) n’est pas exposé aux vents 
puisqu’il se situe derrière la plaque perforée. La température de la surface perforée de l’UTC 
est donc normalement plus élevée que celle du TTC pour un débit et un rayonnement 
similaire puisque ce dernier laisse passer une large proportion du rayonnement plutôt que de 
la convertir en chaleur à l’extérieur.  Il est normal que les pertes convectives soient plus 
élevées pour l’UTC lorsque le vent augmente.  
 
Une fois l’augmentation de la température dans les collecteurs connue, le rendement 
thermique peut être calculé à l’aide de l’équation (1.1).  
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La Figure 3.13 présente l’évolution du rendement thermique de l’UTC et du TTC en fonction 
de la vitesse du vent pour trois niveaux de rayonnement solaire incident différents (GT = 
400 W/m², GT = 650 W/m² et GT = 900 W/m²) et trois débits d’aspiration 
différents (. ሶܸ=0,020 m³/(s×m²), ሶܸ=0,027 m³/(s×m²) et ሶܸ=0,035 m³/(s×m²)). 
 
• Influence du rayonnement solaire incident 
À partir de la Figure 3.13, il est possible de constater que l’augmentation du rayonnement 
solaire incident a un effet différent selon le débit d’aspiration et la vitesse du vent.  
 
Ainsi, d’après la ligne 1 de la Figure 3.13, dans des conditions de faibles débits d’aspiration 
et de faibles vitesses de vent, l’augmentation du rayonnement solaire incident a pour effet de 
diminuer le rendement thermique des deux collecteurs. Par exemple, pour un débit de 0,020 
m³/(s×m²) et une vitesse de vent nulle, l’augmentation du rayonnement de 400 à 900 W/m² 
entraine une diminution du rendement de 4,7% pour l’UTC et de 4,1% pour le TTC. Ceci 
provient du fait que dans ces conditions, la température des surfaces des collecteurs 
augmente et qu’ainsi les pertes avec l’extérieur sont plus importantes.  
 
Par contre, lorsque la vitesse du vent est élevée, l’augmentation du rayonnement incident a 
tendance à augmenter le rendement thermique des collecteurs solaires, en particulier pour 
l’UTC et ce pour un débit compris entre 0,020 m³/(s×m²) et 0,035 m³/(s×m²). Par exemple, à 
un débit de 0,027 m³/(s×m²), pour une vitesse de vent de 14 m/s, l’augmentation du 
rayonnement de 400 à 900 W/m² entraine une augmentation du rendement de 5,3% pour 
l’UTC et de 0,9% pour le TTC. Ceci peut s’expliquer par le fait qu’avec une si haute vitesse 
de vent, les pertes convectives sont importantes et dominent largement sur les pertes 
radiatives. 
 
Pour un débit d’aspiration élevé (cf. ligne 3 de la Figure 3.13), par exemple 0,035 m³/(s×m²), 
l’augmentation du rayonnement solaire incident s’accompagne toujours d’une augmentation 
du rendement thermique des deux collecteurs. En effet, pour des débits d’aspiration élevés, la 
chaleur des absorbeurs des collecteurs est transmise à la grande quantité d’air qui traverse les 
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collecteurs, ainsi les pertes sont moins importantes. Par exemple, pour une vitesse de vent de 
5 m/s, et un débit de 0,035 m³/(s×m²), l’augmentation du rayonnement solaire de 400 à 
900 W/m² augmente le rendement thermique de 6,0% pour l’UTC et de 5,9% pour le TTC.  
 
Pour toutes les conditions présentées à la Figure 3.13, la variation du rayonnement incident a 
plus d’effet sur l’UTC que sur le TTC.  
 
• Influence du débit d’aspiration 
L’augmentation du débit d’aspiration entraine une augmentation du rendement des deux 
collecteurs solaires pour toutes les conditions de vitesses de vent et de rayonnement solaire 
incident présentées à la Figure 3.13. En effet, l’augmentation du débit contribue à diminuer 
les pertes thermiques avec l’extérieur et favorise le transfert de la chaleur de l’absorbeur vers 
l’air. 
 
L’influence du débit d’aspiration sur le rendement thermique des collecteurs solaires est plus 
importante pour des rayonnements solaires élevés et pour de faibles vitesses de vent, puisque 
dans ces conditions les pertes radiative et convective avec l’extérieur sont maximales. Ainsi, 
pour un rayonnement solaire incident de 900 W/m² et une vitesse de vent nulle, la variation 
du débit de 0,020 à 0,035 m³/(s×m²) entraine une augmentation du rendement thermique de 
21,9% pour l’UTC et de 20,2% pour le TTC. À l’inverse, pour une vitesse de vent de 14 m/s 
et un rayonnement solaire incident de 400 W/m², cette augmentation n’est que de 6,9 % pour 
l’UTC et de 9,1 % pour le TTC. Le débit d’aspiration est donc un paramètre plus influent que 
le rayonnement solaire incident.  
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Figure 3.13  Évolution du rendement en fonction de la vitesse du vent, du  
rayonnement solaire (GT) et du débit d’aspiration ( ሶܸ ) pour l’UTC et le TTC
58 
• Influence de la vitesse du vent 
En ce qui concerne l’influence de la vitesse du vent, la Figure 3.13 illustre bien que le 
rendement thermique des deux collecteurs diminue avec l’augmentation de celle-ci, et ce 
quel que soit le débit d’aspiration et le rayonnement solaire incident. Ceci s’explique par 
l’augmentation des pertes convectives avec l’extérieur.  
 
Le TTC est beaucoup moins affecté par la variation de la vitesse du vent que l’UTC, puisque 
la plaque perforée du TTC est à une température plus faible que celle de l’UTC et donc que 
les pertes convectives sont moins importantes. Par exemple, pour un débit d’aspiration de 
0,035 m³/(s×m²) et un rayonnement solaire de 900 W/m², le rendement thermique du TTC 
diminue de 2 % et celui de l’UTC de 8 % lorsque la vitesse du vent varie de 0 à 14 m/s. 
D’une façon générale, le rendement thermique de l’UTC est plus élevé que celui du TTC 
pour de faibles vitesses du vent, puis au-delà d’un certain seuil (environ 3 à 6 m/s), le 
rendement du TTC devient plus élevé que celui de l’UTC, puisque l’UTC est affecté par 
l’augmentation de la vitesse du vent. 
 
Finalement, l’influence de la vitesse du vent sur le rendement thermique des collecteurs est 
plus importante pour un faible rayonnement solaire que pour un important rayonnement, 
mais aussi plus importante pour des grands débits d’aspiration que pour des faibles débits 
d’aspiration. Ainsi, pour un rayonnement de 900 W/m² et un débit de 0,020 m³/(s×m²), la 
variation du rendement thermique est de 1,3% pour le TTC et de 4,7% pour l’UTC lorsque la 
vitesse du vent passe de 0 à 14 m/s. Inversement, à un rayonnement solaire de 400 W/m² et 
un débit d’aspiration de 0,035 m³/(s×m²), la variation du rendement thermique est de 4,8% 
pour le TTC et de 18,3% pour l’UTC. Ceci peut s’expliquer par le fait que dans ces 
conditions, les pertes radiatives sont minimes puisque le rayonnement solaire est faible et que 
le débit est élevé, ainsi la température des surfaces des collecteurs n’est pas trop élevée. 
Ainsi, l’augmentation de la vitesse du vent contribue directement à l’augmentation des pertes 
thermiques avec l’extérieur, essentiellement les pertes convectives, et diminue de cette façon 




• Comparaison avec la littérature 
Les résultats obtenus concordent partiellement avec ceux obtenus par Badache et al. (2013). 
En effet, en considérant les mêmes valeurs que celles utilisées dans l’étude de Badache et al. 
(2013), c'est-à-dire une vitesse du vent nulle, un débit d’aspiration est de 0,025 m³/(s×m²), la 
diminution du rendement, calculé à partir des équations (3.1) et (3.2), est de 4 % pour l’UTC 
et de 2 % pour le TTC, lorsque le rayonnement solaire incident varie de 300 à 600 W/m². 
Cependant, les valeurs des rendements thermiques sont différentes puisque dans l’étude de 
Badache et al. (2013), le rendement thermique est d’environ 75 % alors que dans la présente 
étude, il est d’environ 50 %. Ceci peut s’expliquer par le fait que dans l’étude de Badache et 
al. (2013), les collecteurs étaient testés en conditions intérieures. Ainsi, certains paramètres 
comme les pertes radiatives avec l’extérieur ne sont pas représentatifs des conditions réelles 
d’utilisation des collecteurs. De plus, le collecteur étudié par Badache et al. (2013) avait une 
surface inférieure à 1 m² et n’était donc sûrement pas sujet à la même non-uniformité du 
débit d’aspiration que des collecteurs 20 fois plus grands. 
 
3.3 Répartition des températures dans les plénums des collecteurs solaires 
perforés à air 
La répartition des températures dans le plénum peut avoir un rôle important sur la 
performance d’un collecteur solaire perforé. En effet, il est préférable que l’air le plus chaud 
se situe dans la partie haute du collecteur, c'est-à-dire à l’endroit où s’effectue généralement 
son aspiration. De plus, les zones de stagnation de l’air sont à éviter puisqu’elles ont 
tendance à augmenter les pertes thermiques avec l’extérieur. Cette section présente une étude 
de la répartition des températures de l’air au sein des deux plénums des collecteurs perforés 
étudiés. 
 
Comme présenté dans la Section 2.2.2 et sur la Figure 2.7, les capteurs de température de 
l’air dans les plénums ont été disposés selon 3 lignes et 3 colonnes. Ainsi, il y a 9 points de 
mesures dans chaque plénum des deux collecteurs. Des moyennes de trois mesures de 
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températures ont été faites de manière à obtenir six températures moyennes différentes pour 
chaque collecteur, tel qu’illustré sur la Figure 3.14. 
 
Figure 3.14  Schéma des moyennes de  
températures dans le plénum 
 
Il est à noter que dans cette section, les figures présentent l’augmentation de la température 
c'est-à-dire la différence entre la température mesurée dans le plénum et la température 
ambiante. Ceci permet une meilleure comparaison des résultats entre des journées où les 
températures ambiantes sont différentes. 
 
Dans cette section, l’objectif n’est pas de comparer l’augmentation de la température de l’air 
dans le plénum dans les deux collecteurs. C’est pour cette raison que les résultats sont 
présentés sans que les mesures de températures aient été corrigées par rapport à l’effet du 
rayonnement sur la mesure de température. En effet, les mesures de températures ne sont pas 
effectuées dans les mêmes conditions puisque les capteurs dans le plénum du TTC sont 
exposés au rayonnement solaire incident qui traverse la plaque transparente du TTC, tandis 
que les capteurs dans le plénum de l’UTC sont cachés du rayonnement solaire par l’opacité 
de la plaque de l’UTC.  
 
Cette section offre une meilleure compréhension des phénomènes thermiques ayant lieu dans 
les plénums de l’UTC et du TTC entre le lever et le coucher du Soleil. La répartition des 
températures de l’air au sein des plénums a été étudiée, pour différentes saisons et différents 
débits d’aspiration. Puis, une étude spécifique s’est intéressée à l’influence de fentes 
présentes dans le bas du TTC. 
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3.3.1 Influence de la saison  
Les résultats présentés dans cette section visent essentiellement à comparer la répartition des 
températures de l’air dans les plénums des deux collecteurs en fonction de la saison, c’est-à-
dire en fonction de la température ambiante extérieure. Pour cela, deux journées typiquement 
ensoleillées d’automne et d’hiver y sont présentées : le 25 septembre 2014 et le 21 janvier 
2015. Durant ces deux journées de test, le débit d’aspiration de l’air était ajusté à 
0,035 m³/(s×m²) pour les deux collecteurs, soit le débit optimal. De plus, les ouvertures 
présentes dans le bas du TTC étaient bouchées afin que l’aspiration de l’air se fasse 
uniquement à travers les perforations de la plaque du TTC. 
 
Le Tableau 3.2 présente les valeurs minimum, maximum et moyenne de la température 
ambiante, du rayonnement incident et de la vitesse du vent ; ainsi que la direction des vents 
dominants pour les deux journées ensoleillées choisies. 
 
Tableau 3.2  Conditions météorologiques du 25 septembre 2014 et du 21 janvier 2015 
 25 septembre 2014 21 janvier 2015 
Variables Minimum Maximum Moyenne Minimum Maximum Moyenne
Tamb 10,8 °C 25,8 °C 20,5 °C -18,6 °C -3,7 °C -9,4 °C 
GT 0 W/m² 750 W/m² 348 W/m² 0 W/m² 922 W/m² 483 W/m²
Vvent 1,1 m/s 4,0 m/s 2,2 m/s 0,2 m/s 3,8 m/s 1,6 m/s 
θvent Vent de face dominant Vent d’arrière dominant 
 
L’écart entre les moyennes de la température ambiante enregistrée lors des deux journées 
présentées dans le Tableau 3.2 est d’environ 30 °C, ce qui permet une bonne comparaison de 
deux journées typiques d’été et d’hiver. La vitesse moyenne du vent de ces deux journées 
avoisine les 2 m/s, ce qui s’apparente à une journée typique sans vent. La direction des vents 
dominants est différente entre les deux journées. Cependant, pour de faibles vitesses de vent, 
cette différence ne devrait pas être significative. Enfin, le rayonnement solaire moyen est 
plus élevé pour la journée d’hiver que pour celle d’automne ; ceci peut provenir du fait que 
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l’angle d’incidence du rayonnement solaire sur les collecteurs est moins élevé durant l’hiver 
et que la présence de neige au sol augmente le rayonnement solaire réfléchi. 
 
• Augmentation de la température de l’air dans le plénum du TTC 
La Figure 3.15 et la Figure 3.16 présentent l’augmentation de la température de l’air au sein 
du TTC pour les deux journées typiquement ensoleillées d’automne (25 septembre 2014) et 
d’hiver (21 janvier 2015) pour un débit d’aspiration de 0,035 m³/(s×m²).  
 
 
Figure 3.15  Augmentation de la température dans le plénum du TTC selon l’axe vertical (à 
gauche) et l’axe horizontal (à droite) le 25 septembre 2014 
 
 
Figure 3.16  Augmentation de la température dans le plénum du TTC selon l’axe vertical (à 
gauche) et l’axe horizontal (à droite) le 21 janvier 2015 
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Comme illustré sur la Figure 3.15 et la Figure 3.16, pour le TTC, quelle que soit la saison 
étudiée, la température de l’air dans le bas du plénum est supérieure à celles enregistrées dans 
le milieu et le haut du plénum. Cet écart atteint un maximum d’environ 1,5 °C ± 0,3 °C pour 
les deux journées étudiées. La différence entre la température au milieu et dans le haut du 
plénum est relativement faible et n’excède pas 0,6 °C ± 0,3 °C. Cette stratification de la 
température entre le haut et le bas du plénum pourrait s’expliquer par le fait que l’aspiration 
de l’air ne se fait pas uniformément sur la surface du collecteur et qu’une plus grande partie 
de l’air est aspiré à proximité de la sortie d’air (dans cette étude, en haut). Ce résultat est en 
accord avec l’étude de Dymond et Kutscher (1997). Ainsi, dans ces conditions, cette 
observation contredit le principe de fonctionnement du TTC qui suggère que l’air se 
réchauffe en montant et en longeant le mur absorbeur sur lequel est installé le TTC.  
 
Comme illustré sur la Figure 3.15 et la Figure 3.16, les températures moyennes relevées à 
gauche, au centre et à droite du plénum du TTC sont relativement uniformes. Pour la journée 
du 25 septembre 2015, les températures à gauche et à droite sont semblables et leur écart 
avoisine l’incertitude de mesure. La température mesurée au centre est, quant à elle, 
légèrement supérieure aux deux autres, soit d’environ 0,8 °C ± 0,3 °C. Pour la journée du 21 
janvier 2015, l’écart entre les trois températures de l’axe horizontal n’est pas significatif et se 
situe dans l’incertitude de mesure.  
 
• Augmentation de la température de l’air dans le plénum de l’UTC 
La Figure 3.17 et la Figure 3.18 présentent l’augmentation de la température de l’air au sein 
de l’UTC pour les deux journées typiquement ensoleillées d’automne (25 septembre 2014) et 
d’hiver (21 janvier 2015) pour un débit d’aspiration de 0,035 m³/(s×m²). 
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Figure 3.17  Augmentation de la température dans le plénum de l’UTC selon l’axe vertical 
(à gauche) et l’axe horizontal (à droite) le 25 septembre 2014 
 
 
Figure 3.18  Augmentation de la température dans le plénum de l’UTC selon l’axe vertical  
(à gauche) et l’axe horizontal (à droite) le 21 janvier 2015 
 
Comme illustré sur la Figure 3.17 et la Figure 3.18, pour l’UTC, la température moyenne de 
l’air relevée dans le bas du plénum est généralement supérieure aux températures moyennes 
du milieu et du haut du plénum. Pour la journée du 25 septembre 2014, la température dans 
le bas est, au maximum, 0,8 °C ± 0,3 °C supérieure à celle du milieu. Il existe également un 
léger écart entre la température du milieu et du haut, qui n’excède cependant pas 0,4 °C ± 
0,3 °C. Pour la journée du 21 janvier 2015, la température moyenne dans le bas est également 
supérieure aux autres, d’au maximum 0,8 °C ± 0,3 °C. Pour cette journée, l’écart entre les 
températures moyennes du milieu et du haut du plénum n’est pas significatif et se situe dans 
65 
l’intervalle d’incertitude de mesure. Ces observations pourraient s’expliquer, similairement 
au TTC, par la non-uniformité du débit d’aspiration de l’air. Cependant, étant donné que 
l’écart entre les températures est moins important dans le cas de l’UTC, cela signifierait que 
le débit est plus uniforme pour l’UTC que pour le TTC. Ceci pourrait s’expliquer par la 
configuration d’installation des collecteurs sur le mur du bâtiment.  
 
Comme illustré sur la Figure 3.17 et la Figure 3.18, pour l’UTC, quelle que soit la saison 
étudiée, la température au centre du plénum est nettement supérieure aux températures à 
gauche et à droite du plénum. Ainsi, pour la journée du 25 septembre 2014, la température 
moyenne au centre est, plus de 2 °C ± 0,3 °C supérieure à celles sur les côtés. Pour cette 
journée, les températures mesurées à gauche et à droite dans le plénum sont semblables et 
leur écart se situe dans l’incertitude de mesure. Pour le 21 janvier 2015, la température au 
centre est supérieure d’au maximum 2,8 °C ± 0,3 °C à la température de gauche qui est, elle-
même, légèrement supérieure à celle de droite (entre 0 et 1 °C ± 0,3 °C). Cette observation 
pourrait provenir du fait que l’air chaud qui a précédemment traversé les perforations 
converge vers le centre du collecteur où se trouve l’aspiration d’air. 
 
Pour conclure, la répartition des températures de l’air dans le plénum du TTC et de l’UTC ne 
semble pas être influencée par la saison, c'est-à-dire par la température extérieure, puisque 
l’étude de plusieurs journées de saisons différentes montre des résultats similaires. 
 
3.3.2 Influence du débit d’aspiration 
Comme évoqué précédemment, il est possible d’opérer les collecteurs solaires perforés à 
différents débits en fonction de l’augmentation de la température souhaitée. Ainsi, la 
répartition des températures de l’air dans les plénums du TTC et de l’UTC a également été 
étudiée pour de faibles débits d’aspiration de l’air, soit 0,020 m³/(s×m²). Deux journées 
ensoleillées typiques d’été (19 septembre 2014) et d’hiver (14 janvier 2015) sont présentées.  
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Le Tableau 3.3 présente les valeurs minimum, maximum et moyenne de la température 
ambiante, du rayonnement incident et de la vitesse du vent ; ainsi que la direction des vents 
dominants pour ces deux journées. 
 
Tableau 3.3  Conditions météorologiques du 19 septembre 2014 et du 14 janvier 2015 
 19 septembre 2014 14 janvier 2015 
Variables Minimum Maximum Moyenne Minimum Maximum Moyenne 
Tamb 1,0 °C 18,8 °C 12,5 °C -23,0 °C -9,2 °C -14,8 °C 
GT 0 W/m² 770 W/m² 330 W/m² 0 W/m² 941 W/m² 474 W/m² 
Vvent 0,0 m/s 6,4 m/s 3,0 m/s 0,1 m/s 4,2 m/s 2,2 m/s 
θvent Vent de côté dominant  Vent d’arrière dominant  
 
L’écart entre les moyennes de la température ambiante enregistrée lors des deux journées 
présentées dans le Tableau 3.3 est d’environ 27 °C, ce qui permet une bonne comparaison de 
deux journées typiques d’été et d’hiver. La vitesse moyenne du vent de ces deux journées 
avoisine les 2 m/s, ce qui s’apparente à une journée typique sans vent. La direction des vents 
dominants est semblable pour ces deux journées. Enfin, comme précédemment, le 
rayonnement solaire moyen est plus élevé pour la journée d’hiver que pour celle d’été.  
 
• Augmentation de la température de l’air dans le plénum du TTC 
 
La Figure 3.19 et la Figure 3.20 présentent l’augmentation de la température de l’air au sein 
du TTC pour les deux journées typiquement ensoleillées d’été (19 septembre 2014) et d’hiver 
(14 janvier 2015) pour un débit d’aspiration de 0,020 m³/(s×m²). 
67 
 
Figure 3.19  Augmentation de la température dans le plénum du TTC selon l’axe vertical (à 
gauche) et l’axe horizontal (à droite) le 19 septembre 2014 
 
 
Figure 3.20  Augmentation de la température dans le plénum du TTC selon l’axe vertical (à 
gauche) et l’axe horizontal (à droite) le 14 janvier 2015 
 
Comme illustré sur la Figure 3.19 et la Figure 3.20, pour le TTC, quelle que soit la saison 
étudiée, la température de l’air dans le haut du plénum est supérieure à celles enregistrées 
dans le milieu et le bas du plénum. Pour le 19 septembre 2014, l’écart entre la température 
moyenne en haut et celle au milieu atteint un maximum de 1,6 °C ± 0,3 °C tandis que l’écart 
entre la température du milieu et du bas ne dépasse pas 0,9 °C ± 0,3 °C. Pour le 14 janvier 
2015, l’écart entre la température moyenne en haut et celle au milieu atteint un maximum de 
2,4 °C ± 0,3 °C tandis que l’écart entre la température du milieu et du bas ne dépasse pas 
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0,8 °C ± 0,3 °C. Ainsi, l’air a tendance à se réchauffer à mesure qu’il monte dans le plénum 
du TTC au contact du mur absorbeur, ce qui est en adéquation avec le principe de 
fonctionnement général de ce collecteur solaire. D’après ces observations, il serait possible 
d’émettre l’hypothèse que pour de faibles débits, l’aspiration de l’air se fait de façon presque 
uniforme.  
 
Comme illustré sur la Figure 3.19 et la Figure 3.20, les températures moyennes relevées au 
centre du plénum du TTC sont légèrement supérieures à celles de gauche et de droite. Pour le 
19 septembre 2014, l’écart entre les températures du centre et des côtés peut atteindre 
0,9 °C ± 0,3 °C. Les températures de gauche et droite peuvent être considérées comme 
semblables puisque l’écart entre elles est inférieur à l’incertitude de mesure. Pour le 14 
janvier 2015, la température moyenne au centre est, au maximum, 0,9 °C ± 0,3 °C supérieure 
à celle de gauche, qui est, elle-même, supérieure de 0,5 °C ± 0,3 °C à la température 
moyenne de droite. Comme précédemment, il serait possible d’en déduire que l’air chaud a 
tendance à converger vers le centre du collecteur. 
 
• Augmentation de la température de l’air dans le plénum de l’UTC 
 
La Figure 3.21 et la Figure 3.22 présentent l’augmentation de la température de l’air au sein 
du TTC pour les deux journées typiquement ensoleillées d’été (19 septembre 2014) et d’hiver 
(14 janvier 2015) pour un débit d’aspiration de 0,020 m³/(s×m²). 
 
Comme illustré sur la Figure 3.21 et la Figure 3.22, pour l’UTC, la température moyenne de 
l’air relevée dans le haut du plénum est supérieure aux températures moyennes du milieu et 
du bas du plénum. Pour la journée du 19 septembre 2014, la température dans le haut est, au 
maximum, 0,7 °C ± 0,3 °C supérieure à celle du milieu. L’écart entre la température du 
milieu et celle du bas n’est pas significatif et se situe dans l’intervalle d’incertitude de 
mesure. Pour la journée du 14 janvier 2015, la température moyenne dans le haut est 
également supérieure aux autres, d’au maximum 1,3 °C ± 0,3 °C. Pour cette journée, l’écart 
entre les températures moyennes du milieu et du bas du plénum n’est pas significatif et se 
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situe dans l’intervalle d’incertitude de mesure. Ainsi, comme pour le TTC, à bas débit, le 
débit d’aspiration de l’UTC semble plus uniforme qu’à haut débit. 
 
 
Figure 3.21  Augmentation de la température dans le plénum de l’UTC selon l’axe vertical  
(à gauche) et l’axe horizontal (à droite) le 19 septembre 2014 
 
 
Figure 3.22  Augmentation de la température dans le plénum de l’UTC selon l’axe vertical  
(à gauche) et l’axe horizontal (à droite) le 14 janvier 2015 
 
Comme illustré sur la Figure 3.21 et la Figure 3.22, pour l’UTC, quelle que soit la saison 
étudiée, la température au centre du plénum est nettement supérieure aux températures à 
gauche et à droite du plénum. Ainsi, pour la journée du 19 septembre 2014, la température 
moyenne au centre est, plus de 1,8 °C ± 0,3 °C supérieure à celles de gauche. Pour cette 
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journée, les températures mesurées à gauche et à droite dans le plénum sont différentes et la 
température à gauche est 1,5 °C± 0,3 °C  supérieure à celle de droite. Cette différence 
pourrait provenir du fait que durant cette journée, les vents dominants provenant de la droite. 
Pour le 14 janvier 2015, la température au centre est supérieure d’au maximum 3,6 °C ± 
0,3 °C à la température de gauche qui est, elle-même, semblable à celle mesurée à droite. 
Une fois de plus, l’air chaud semble avoir tendance à être acheminé vers le centre du 
collecteur.  
 
Pour conclure, comme précédemment, à bas débit, la répartition des températures de l’air 
dans le plénum du TTC et de l’UTC n’est pas influencée par la saison, c'est-à-dire par la 
température extérieure. Cependant, la répartition des températures de l’air dans le plénum du 
TTC et de l’UTC est différente selon le débit d’aspiration, en particulier selon l’axe vertical. 
Ainsi, lorsque les collecteurs sont opérés à haut débit, la température de l’air dans le haut des 
collecteurs est la plus faible, probablement en raison de la non-uniformité du débit, tandis 
qu’à bas débit, il s’agit de la plus chaude. 
 
Finalement, il serait pertinent d’améliorer l’uniformité du débit lorsque les collecteurs sont 
opérés avec de hauts débits d’aspiration (par exemple 0,035 m³/(s×m²)) afin d’en augmenter 
les performances thermiques.  
 
3.3.3 Influence de la configuration des TTC (avec ou sans fentes) 
Afin d’améliorer l’uniformité du débit, il semble que certains manufacturiers de collecteurs 
TTC rajoutent des fentes dans la partie basse du collecteur, tel que présenté sur la Figure 2.3. 
Diverses journées ont été étudiées afin de déterminer l’influence de cette configuration sur la 
répartition des températures de l’air dans le plénum de ce collecteur.  
 
Le Tableau 3.4 présente les valeurs minimum, maximum et moyenne de la température 
ambiante, du rayonnement incident et de la vitesse du vent ; ainsi que la direction des vents 
dominants pour la journée du 25 mai 2014. 
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Tableau 3.4  Conditions météorologiques du  
25 mai 2014 
 25 mai 2014 (avec fentes) 
Variables Minimum Maximum Moyenne 
Tamb 11,0 °C 27,2 °C 20,6 °C 
GT 0 W/m² 657 W/m² 188 W/m² 
Vvent 0 m/s 11,1 m/s 2,8 m/s 
θvent Vent de face dominant 
 
La Figure 3.23 présente l’augmentation de la température de l’air au sein du TTC pour le 25 
mai 2014 avec un débit d’aspiration de 0,035 m³/(s×m²). 
 
 
Figure 3.23  Augmentation de la température de l’air dans le TTC selon l’axe vertical 
(à gauche) et l’axe horizontal (à droite) pour le 25 mai 2014 
 
Les résultats présentés à la Figure 3.23 démontrent que la présence de fentes dans le bas du 
TTC n’influence pas significativement la répartition des températures de l’air dans le plénum 
selon l’axe horizontal. En effet, l’écart entre ces températures n’excède pas 0,5 °C ± 0,3 °C, 
ce qui est semblable à la configuration sans fente présentée à la section 3.3.1.  
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Inversement, selon l’axe vertical, la présence de fentes dans le bas du TTC a une forte 
influence. En effet, avec des fentes, lors de la journée du 25 mai 2014, la température de l’air 
dans le haut était jusqu’à 1,3 °C± 0,3 °C supérieure à celle dans le bas du collecteur. Ceci 
s’explique par le fait que, dans cette configuration, la majorité de l’air aspiré traverse les 
fentes et non les perforations. De cette façon, la présence de fente dans le bas du TTC 
contribue à l’amélioration de l’uniformité du débit ; néanmoins, on peut se questionner sur la 
pertinence d’avoir des perforations sur la plaque du TTC. 
 
3.3.4 Validation par imagerie thermique 
Afin de confirmer les résultats établis sur la répartition des températures de l’air dans les 
plénums du TTC et de l’UTC, une étude a été réalisée à l’aide d’une caméra thermique 
ThermaCAM P65 HS de la marque FLIR Systems dont l’incertitude de mesure est de ±2°C.  
 
Au cours de cette journée de test, le 9 mars 2015, la température ambiante était d’environ 
0 °C et l’humidité relative était de 55 %. Les mesures ont été réalisées entre 14h15 et 15h00 
lorsque le rayonnement solaire incident était à son maximum. La journée était ensoleillée et 
les deux collecteurs étaient opérés à haut débit.  
 
La Figure 3.24 présente l’image thermique obtenue pour le collecteur TTC. Il est possible d’y 
constater que les structures métalliques qui composent le TTC sont plus chaudes que les 
modules de plaques perforées. Cependant, d’une façon générale, la température de la plaque 
du TTC semble relativement homogène. La répartition de la température est présentée à la 








Figure 3.25  Variation de la température de surface du TTC selon l’axe horizontal (à gauche) 
et selon l’axe vertical (à droite) 
 
D’après la Figure 3.25, lorsque le TTC est opéré à haut débit, la température dans la partie 
haute du collecteur (Li1) est plus faible que celle au milieu (Li2) et dans le bas (Li3), 
d’environ 1 °C. Une fois de plus, il est possible d’en déduire qu’à haut débit, une grande 
partie de l’air aspiré par le collecteur se fait dans la partie haute ce qui entraine une 
température de plaque et une température de l’air plus faibles à cet endroit.  
 
Selon l’axe horizontal, la température au centre (Li5) est légèrement plus chaude que la 











important, de moins de 1 °C, et concorde avec les résultats présentés précédemment (cf. 
Figure 3.15).  
 
La Figure 3.26 présente l’image thermique obtenue pour le collecteur UTC. Il est possible 
d’y constater la variation de la température de surface en fonction des ondulations de la 
plaque perforée. Ainsi, la température de plaque est plus chaude dans le fond que sur les 
crêtes. Plus de détails sont présentés à la Figure 3.28. De même que pour le TTC, six lignes 
ont été tracées afin d’étudier la répartition de la température selon celles-ci ; les résultats 
obtenus sont présentés à la Figure 3.27. 
 
 
Figure 3.26  Image thermique de la surface du  
collecteur UTC 
 
D’après la Figure 3.27, lorsque l’UTC est opéré à haut débit, il existe une stratification selon 
l’axe vertical ce qui entraine que la température la plus chaude se situe dans le bas du 
collecteur (Li3) et la plus faible dans le haut (Li1). Cet écart varie entre 1 et 2 °C. La 















Figure 3.27  Variation de la température de surface de l’UTC selon l’axe horizontal (à 
gauche) et selon l’axe vertical (à droite) 
 
Selon l’axe vertical, la température au centre (Li5) semble dans certains cas être légèrement 
plus importante que celles sur les côtés (Li4 et Li6), néanmoins, cette différence est moins 
marquée que lors des mesures de température de l’air des plénums effectuées à la Section 
3.3.1. De cette façon, le fait que la température de l’air dans le centre du collecteur soit 
nettement plus élevée que celle sur les côtés pourrait s’expliquer par le fait que tout l’air 
chaud est acheminé vers le centre. Cependant, cela ne provient pas du fait que la plaque est 
plus chaude et fournit donc plus de chaleur à l’air lorsqu’il traverse les perforations du centre.  
 
Finalement, lors de cette journée, des mesures de température ponctuelles ont été effectuées 
avec un thermocouple afin d’établir la température des plaques du TTC et de l’UTC. Les 
résultats ont démontré que la température de la surface perforée du TTC est environ 10 °C 
plus faible que celle de l’UTC : pour cette journée, la température de la surface perforée du 
TTC était entre 9,5 et 11 °C et celle de l’UTC entre 19,5 et 21 °C. Ainsi, les pertes radiatives 




Figure 3.28  Image thermique des ondulations  
de la plaque de l’UTC 
 
3.4 Analyse économique succincte 
Comme présenté précédemment, le potentiel solaire peut être approximé à partir des données 
fournies par Environnement Canada selon lesquelles à Montréal et au Québec en général, le 
potentiel solaire moyen théorique est de 1204,5 kWh/(m2×an) dans un plan vertical orienté au 
sud (Ressources naturelles Canada, 2014). 
Cette valeur est semblable à celle calculée à l’aide des données météorologiques intégrées au 
logiciel TRNSYS (TRNSYS, 2015), puisque le potentiel solaire théorique est d’environ 
1156,7 kWh/(m2×an) dans un plan vertical orienté au sud. Le Tableau 3.5 présente la 
variation du potentiel solaire en fonction de l’orientation d’un plan vertical calculé à partir du 
fichier météorologique disponible dans TRNSYS.  
 
L’énergie solaire incidente mesurée dans cette étude expérimentale est en moyenne d’environ 
3,4 kWh/(m²×jour), soit au cours d’une année 1241 kWh/(m²×an). L’ensoleillement durant la 










Tableau 3.5  Énergie solaire disponible théoriquement en  
fonction de l’orientation du collecteur, dans un plan 
 vertical et pour la ville de Montréal 
Orientation  Angle d’azimut (°) E (kWh/(m2×an)) 
Est -90 927,0 
Sud-Est -45 1107,2 
Sud 0 1156,7 
Sud-Ouest 45 1088,6 
Ouest 90 905,8 
 
Pour les prochains calculs, le potentiel solaire moyen théorique est supposé égal à 
1204,5 kWh/(m2×an) (Ressources Naturelles Canada, 2014). 
 
La période de retour sur investissement (PRI) d’un système solaire dépend de l’énergie 
qu’elle remplace, c'est-à-dire de l’énergie consommée par le système en place dans le 
bâtiment sur lequel sont installés les collecteurs solaires. D’une façon générale, cette énergie 
est de l’électricité ou bien du gaz naturel. 
 
Au Québec, la tarification électrique englobe à la fois le prix de la puissance et le prix de 
l’énergie (Hydro-Québec, 2015). Dans cette étude, seul le prix de l’énergie est considéré et 
celui-ci est de 0,0487 $/kWh pour les 210 000 premiers kWh puis de 0,0363 $/kWh. Le prix 
considéré dans les calculs suivants est approximé à 0,04 $/kWh.  
 
Au Québec, le prix du gaz naturel est complexe puisqu’il tient compte du prix de fourniture 
du gaz naturel, de la compression, du transport et de l’équilibrage. D’après les chiffres de 
juin 2014, il est d’environ 0,52 $/m³ de gaz naturel pour un bâtiment commercial ou 
industriel de taille moyenne, soit l’équivalent d’environ 0,05 $/kWh (Gaz Métro, 2014). Le 
prix du gaz naturel étant plus volatil que celui de l’électricité, les conclusions obtenues pour 




Le rendement thermique des deux collecteurs solaires correspond à celui obtenu 
expérimentalement à haut débit, c'est-à-dire qu’il est de 53,2 % pour l’UTC et 51,0 % pour le 
TTC (résultats expérimentaux excluant les journées avec un ciel couvert). Connaissant le 
potentiel d’énergie solaire incident maximal, l’énergie utile unitaire annuelle disponible pour 
les deux collecteurs peut être calculée et est d’environ 640,8 kWh/(m2×an) pour l’UTC et de 
614,3 kWh/(m2×an) pour le TTC.  
 
Les économies monétaires réalisées peuvent ensuite être calculées à partir du coût de la 
source d’énergie et de l’énergie utile disponible pour les deux collecteurs. Celles-ci sont 
d’environ 30 $/an pour un système au gaz naturel et de 25 $/an pour un système électrique.  
Enfin, à partir du coût d’installation moyen des collecteurs solaires (Bussières, 2013), la PRI 
simple peut être calculée. La PRI simple la moins élevée obtenue est de 8 ans pour une 
installation de collecteurs UTC dans un bâtiment fonctionnant au gaz naturel.  
 
Le Tableau 3.6 présente un récapitulatif des différentes données de l’analyse économique 
succincte. Pour les deux collecteurs solaires, et quelle que soit l’énergie consommée par le 
système en place, la PRI simple est relativement longue et ne justifie donc pas 
nécessairement l’installation d’un tel système. De plus, les calculs effectués supposent que la 
totalité de l’énergie produite par les collecteurs est utilisée, ce qui n’est pas nécessairement le 
cas, notamment durant l’été. 
 
Le Tableau 3.7 présente plus un exemple de calcul pour l’installation d’un UTC remplaçant 
un système de chauffage au gaz naturel. Le potentiel solaire mensuel moyen est obtenu à 
l’aide des données d’Environnement Canada (Ressources naturelles Canada, 2014), en 
admettant un collecteur dans un plan vertical exposé au sud. L’énergie utile mensuelle 
disponible est ensuite calculée à partir du rendement thermique moyen de l’UTC. L’énergie 
utile mensuelle utilisée est considérée nulle durant les mois de juin, juillet et août, tandis 




Tableau 3.6  Détails de l’analyse économique (base annuelle) 
 UTC TTC 
Potentiel solaire moyen (kWh/(m2×an)) 1204,5 
Rendement moyen expérimental à haut débit (%) 53,2 51,0 
Énergie utile disponible (kWh/(m2×an)) 640,8 614,3 
Coût du gaz naturel ($/kWh) 0,05 
Économies en gaz naturel ($/(m2×an)) 32,0 30,7 
Coût de l’électricité ($/kWh) 0,04 
Économies en électricité ($/(m2×an)) 25,6 24,6 
Coût d’installation moyen des collecteurs ($/m²) 270 350 
PRI avec systèmes au gaz naturel (an) 8 11 
PRI avec systèmes à l’électricité (an) 10 14 
 
Tableau 3.7  Détails de l’analyse économique pour l’UTC remplaçant  











Janvier 119 63 63 
Février 131 70 70 
Mars 146 78 78 
Avril 114 61 61 
Mai 91 48 24 
Juin 88 47 0 
Juillet 91 48 0 
Août 91 48 0 
Septembre 88 47 24  
Octobre 91 48 48 
Novembre 64 34 34 
Décembre 91 48 48 
TOTAL 1205 640 406 
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Ainsi, en supposant que l’énergie récupérée en été n’est pas utilisée, seule une fraction de 
l’énergie disponible peut effectivement être employée pour déterminer la PRI simple.  Dans 
le scénario simplifié du Tableau 3.7, l’énergie utile annelle utilisée est de 406 kWh/(m2× an)) 
ce qui prolonge la PRI simple à environ 13 ans (plutôt que 8). 
 
Pour conclure sur l’intérêt ou non d’utiliser des telles installations, il faudrait effectuer une 
analyse sur une longue période (20-25 ans).  En effet, il faudrait tenir compte de l’entretien 
que requièrent les installations (maintien d’actifs, nettoyage, services professionnels, etc.) et 
de facteurs économiques (période d’amortissement, taux d’intérêt d’emprunt et de placement, 
VAN, TRI, etc.).   
 
Néanmoins, suite à cette courte analyse, en raison du faible coût de l’énergie au Québec, les 
collecteurs solaires perforés n’offrent pas des économies annuelles suffisantes pour justifier 
leur installation.  
 CONCLUSION 
 
Les technologies de préchauffage de l’air extérieur, comme les collecteurs solaires perforés 
UTC et TTC, semblent prédestinées aux climats froids comme celui du Québec où les 
dépenses énergétiques des bâtiments pour le chauffage sont importantes. Les UTC et les TTC 
se composent d’une plaque perforée à travers laquelle l’air extérieur est aspiré. Cet air se 
réchauffe ensuite lors de son passage dans le collecteur solaire. Le fonctionnement de ces 
deux collecteurs est identique cependant, le transfert thermique ne s’effectue pas de la même 
façon puisque la position de l’absorbeur n’est pas la même dans ces deux collecteurs. 
 
De nombreuses études scientifiques ont par le passé permis de comprendre les mécanismes 
de transferts thermiques au sein d’un UTC et d’évaluer leurs performances énergétiques. En 
revanche, peu d’études portent sur les TTC. Ce projet de recherche s’inscrit dans la 
continuité des études réalisées. Il offre une comparaison des performances énergétiques d’un 
TTC et d’un UTC, en conditions réelles d’utilisation ainsi qu’un modèle statistique 
quantifiant l’influence de certains paramètres sur les performances énergétiques de ces deux 
collecteurs. Enfin, la répartition des températures dans les plénums est également analysée 
pour différents niveaux de débit d’aspiration.  
 
Dans un premier temps, les résultats expérimentaux démontrent que les performances 
énergétiques des deux collecteurs sont relativement semblables, et ce, dans les diverses 
conditions météorologiques rencontrées. En effet, l’écart obtenu entre les rendements 
thermiques des collecteurs se situe dans l’incertitude de mesure des instruments de mesure. 
En plus de cela, les résultats obtenus en hiver démontrent l’impact important de l’isolation du 
mur sur lequel sont installés les collecteurs. En effet, en cas de mauvaise isolation, les pertes 
thermiques du bâtiment sont plus importantes puisque la dépression créée par le ventilateur 
aspire une partie de l’air intérieur.  
 
Puis, l’analyse statistique réalisée à partir des mesures expérimentales a permis de quantifier 
l’influence du rayonnement solaire incident, du débit d’aspiration et du vent sur le rendement 
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thermique des deux collecteurs. Pour les deux collecteurs, le débit d’aspiration est le 
paramètre le plus influent, puis il s’agit du rayonnement et enfin de la vitesse du vent. La 
direction du vent n’a quant à elle pas d’effet significatif sur le rendement thermique. Comme 
attendu, la vitesse du vent a plus d’effet sur l’UTC que sur le TTC puisque l’absorbeur est 
directement soumis aux conditions météorologiques extérieures.  
 
Enfin, l’analyse de la répartition des températures dans les plénums montre que lors d’une 
utilisation à haut débit, l’aspiration de l’air extérieur ne se fait pas uniformément et l’air 
chaud se situe dans la partie basse des collecteurs. Inversement, lorsque le débit est 
relativement faible, les températures les plus chaudes sont dans le haut du collecteur, c'est-à-
dire au niveau de la sortie du collecteur. La non-uniformité du débit semble plus marquée 
pour le TTC que pour l’UTC. Les performances de ces collecteurs pourraient donc être 
meilleures en améliorant l’uniformité du débit d’aspiration.  
 
Finalement, d’un point de vue économique, pour le Québec, ces collecteurs ne s’avèrent pas 
avantageux et la période de retour sur investissement est au mieux de 8 ans en admettant que 
la totalité de la chaleur récupérée soit valorisée. Sans une augmentation significative du coût 
de l’énergie au Québec ou bien des subventions gouvernementales, l’installation de tels 
collecteurs solaires se justifie difficilement.  
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ÉTALONNAGE DES CAPTEURS DE TEMPÉRATURE 
Tableau-A VI-1  Étalonnage des capteurs de températures 
Numéro de série du capteur
Température froide Température chaude






9834409 0,4 60,4 
9844495 0,3 60,4 
9857888 0,4 60,4 






9849462 0,9 60,4 
10010069 0,7 60,3 
10010070 0,9 60,3 






10003232 0,9 60,1 
10003234 1,1 60,1 
10003235 1,0 60,1 
10003250 1,0 60,2 






9986886 0,9 60,1 
10003233 0,8 60,1 
10003236 1,0 60,1 
10003249 1,1 60,1 
10010065 1,0 60,0 

 ANNEXE VII 
 
 
RÉSULTATS EN JOURNÉES AVEC UN CIEL COUVERT 
Cette section présente uniquement les journées au cours desquelles le ciel était couvert, c'est-
à-dire lorsque l’indice de clarté, kT, est inférieur à 0,35.  
 
• Débit d’aspiration de 0,035 m³/(s×m²) 
La Figure-A VII-1 présente l’énergie utile récupérée en moyenne chaque jour par l’UTC et le 
TTC et le rendement des deux collecteurs pour des journées avec un ciel couvert (kT < 0,35) 
et lorsque le débit d’opération est fixé à 0,035 m³/(s×m²). À gauche se trouvent les résultats 
bruts n’ayant pas fait l’objet de correction sur le TTC (histogramme blanc) tandis qu’à droite, 
les résultats du TTC ont été corrigés à l’aide du modèle de correction (histogramme blanc 
rayé). Certains mois ne sont pas représentés sur cette figure puisque les conditions de 




Figure-A VII-1  Énergie utile moyenne journalière et rendement de l’UTC et du TTC pour 
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98 
Les résultats obtenus en journée avec un ciel couvert ne présentent pas de tendance générale. 
En effet, il est complexe de déterminer lequel des deux collecteurs est le plus performant 
dans ces conditions. Les rendements des deux collecteurs varient grandement en fonction des 
mois étudiés, d’environ 45 % à 87 %. Ces résultats peuvent s’expliquer par le fait que les 
incertitudes de mesures à ces niveaux de rayonnement sont relativement plus importantes. De 
plus, le fait que les rendements soient plus élevés en journées avec un ciel couvert, qu’avec 
un ciel mi-clair ou clair peut s’expliquer par le fait que les pertes thermiques du bâtiment 
augmentent la quantité d’énergie récupérée sans que celle-ci ne provienne de l’énergie 
solaire.  
 
• Débit d’aspiration de 0,020 m³/(s×m²) 
La Figure-A VII-2 présente l’énergie utile récupérée en moyenne chaque jour par l’UTC et le 
TTC et le rendement des deux collecteurs pour des journées avec un ciel couvert (kT < 0,35) 
et lorsque le débit d’opération est fixé à 0,020 m³/(s×m²). À gauche se trouvent les résultats 
bruts n’ayant pas fait l’objet de correction sur le TTC (histogramme blanc) tandis qu’à droite, 
les résultats du TTC ont été corrigés à l’aide du modèle de correction (histogramme blanc 
rayé). Certains mois ne sont pas représentés sur cette figure puisque les conditions de 
rayonnement et de débit étudiées dans cette section n’ont pas été rencontrées au cours de ces 
mois. De plus, certains mois sont présentés deux fois puisque certaines journées ont été 




Figure-A VII-2  Énergie utile moyenne journalière et rendement de l’UTC et du TTC pour 
des journées mitigées (kT < 0,35) à bas débit d’aspiration ( ሶܸ  = 0,020 m³/(s×m²)) 
 
De même que précédemment, il est difficile de conclure lequel des deux collecteurs est le 
plus performant dans ces conditions puisque la différence existant entre les deux collecteurs 
se situe dans l’incertitude de mesure, qui est d’environ 1,5 kWh/jour (voir ANNEXE IX). De 
plus, la quantité d’énergie récupérée en journée avec un ciel couvert ne présente pas grand 
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La classification des journées de tests a été réalisée à partir des corrélations d’Erbs présentées 
à l’équation (A VIII-1), de la façon suivante : journées avec un ciel clair (kT ≥ 0,75), journées 
avec un ciel mi-clair (0,75 > kT ≥ 0,35) et journées avec un ciel couvert (kT < 0,35) où kT 
représente l’indice de clarté calculé avec l’équation (A VIII-2) (Duffie, 2006).  
 
 ܪௗ
ܪ = 	 ൝
	1,0 − 0,249 × ்݇ ݏ݅ ்݇ < 0,35
1,557 − 1,84 × ்݇ ݏ݅ 0,75 > ்݇ ≥ 0,35	
0,177 ݏ݅ ்݇ ≥ 0,75







Dans le cas de l’étude expérimentale présentée dans ce mémoire, seul le rayonnement solaire 
global dans le plan vertical est connu puisqu’il est mesuré à l’aide du capteur de rayonnement 
solaire. L’objectif est donc de déterminer théoriquement, les valeurs seuils du rayonnement 
solaire global dans le plan vertical afin de séparer les journées de la même façon que les 
corrélations d’Erbs.  
 
Selon les corrélations d’Erbs, les valeurs seuils de l’indice de clarté, kT, permettant de 
classifier les journées en fonction du rayonnement disponible, sont 0,35 et 0,75. À partir de 
cela, il est possible de déterminer les valeurs seuils du rayonnement solaire horizontal global, 
H, à l’aide de l’équation (A VIII-2), en sachant que le rayonnement solaire extraterrestre, H0, 




ߨ ܩ௢௡ ቂcos(∅)cos(ߜ)sin(߱௦) +
ߨ߱௦
180 sin(∅)sin	(ߜ)ቃ	 (A VIII-3)
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Puis de la même façon, les valeurs seuils du rayonnement solaire horizontal diffus (Hd) 
peuvent être calculées à l’aide de l’équation (A VIII-1) ; et celles du rayonnement solaire 
horizontal direct (Hb), correspondent à la différence entre les rayonnements solaires 
horizontaux global (H) et diffus (Hd). 
 
Finalement, une fois les composantes du rayonnement solaire horizontal connues, les valeurs 
seuils du rayonnement solaire global dans le plan vertical peuvent être calculées en utilisant, 
par exemple, le modèle isotrope s’appuyant sur l’équation (A VIII-4) (Duffie, 2006).  
 
 ܪ் = ܪ௕ܴ௕ + ܪௗ ൬
1 + ܿ݋ݏߚ
2 ൰ + ܪߩ௚ ൬
1 − ܿ݋ݏߚ
2 ൰ (A VIII-4)
 
Ainsi, durant chaque journée de test, les deux valeurs seuils de rayonnement solaire global 
dans le plan vertical ont été calculées de telle sorte à le comparer avec le rayonnement solaire 
global journalier mesuré directement par le capteur de rayonnement et ainsi déterminer le 
type de journées : ciel clair, ciel mi-clair ou ciel couvert.  
 
 
 ANNEXE IX 
 
 
INCERTITUDE DE MESURE 
 
L’énergie utile récupérée en moyenne toutes les dix minutes se calcule à partir des moyennes 
des variables ሶ݉ , ܥ௣ et ∆ܶ sur une période de dix minutes, à l’aide de l’équation (A IX-1) :  
 
 ܧଵ଴ = ሶ݉ഥ × ܥ௣തതത × ∆ܶതതതത × 60 (A IX-1) 
 
L’incertitude faite sur le calcul de l’énergie utile récupérée en moyenne toutes les dix 
minutes se calcule avec la méthode de propagation d’erreur à l’équation (A IX-2). Dans cette 





߲ ሶ݉ഥ ∆ ሶ݉ഥ൰
ଶ




Ainsi, dans ces cas, l’équation (A IX-3) peut être appliquée.  
 
 ∆ܧଵ଴ = หܥ௣തതത × ∆ܶതതതത × 60ห∆ ሶ݉ഥ + ห ሶ݉ഥ × ܥ௣തതത × 60ห∆∆ܶതതതത	 (A IX-3)
 
L’incertitude sur la mesure du débit ∆ ሶ݉ഥ  se détermine à l’aide de l’équation (A IX-4). Tandis 
que l’incertitude sur l’augmentation de la température est égale à 0,28.  
 
 ∆ ሶ݉ഥ = (ߨ × ܴଶ) × 1,2 × ∆ܸ = (ߨ × 0,2032ଶ) × 1,2 × 0,1 = 0,0156 (A IX-4)
 
Ensuite, l’incertitude réalisée sur le calcul d’énergie utile récupérée sur une journée complète se fait 
avec l’équation (A IX-5) en admettant que le calcul se fait pendant 12 h (correspondant à la période 




∆ܧଵ଴ × 6 × 12
1000 × 360  (A IX-5)
 
Finalement, les incertitudes ont été déterminées en fonction des conditions d’ensoleillement 
et de débit d’aspiration et les résultats suivants ont été obtenus :  
• Journées à ciel clair à haut débit : ∆ܧ௝௢௨௥ = 2,8ܹ݇ℎ/݆݋ݑݎ 
• Journées à ciel clair à bas débit : ∆ܧ௝௢௨௥ = 2,0ܹ݇ℎ/݆݋ݑݎ 
• Journées à ciel mi-clair à haut débit : ∆ܧ௝௢௨௥ = 2,8ܹ݇ℎ/݆݋ݑݎ 
• Journées à ciel mi-clair à bas débit : ∆ܧ௝௢௨௥ = 1,9ܹ݇ℎ/݆݋ݑݎ 
• Journées à ciel couvert à haut débit : ∆ܧ௝௢௨௥ = 2,7ܹ݇ℎ/݆݋ݑݎ 
• Journées à ciel couvert à bas débit : ∆ܧ௝௢௨௥ = 1,6ܹ݇ℎ/݆݋ݑݎ 
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